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CONTRATO ADMINISTRATIVO

En Palencia, a veintiséis de diciembre de dos mil doce.

REUNIDOS:

[\

De una parte, D. Alfonso Polanco Rebolleda Alcalde-Presidente del
\J Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con D.N.I. 12751906-Q, astistido del

Secretario General de la Corporacién D. Carlos Aizpuru Busto con

D.N.I. n° 13058580-P, que da fe del acto.

Y de otra, D. José Vicente Ortega Rey, con D.N.I. 12755002-F, con

domicilio en Valladolid.

OBRAN:

El Sr. Alcalde D. Alfonso Polanco Rebolleda, en nombre y
representacion del Ayuntamiento de Palencia, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 41.1 del Reglamento de

Organizaciéon y Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y
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D. José Vicente Ortega Rey, en representacion de la Empresa
CLECE, S.A., segan escritura de poder otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esa Capital D. Carlos del

Moral Carro.

Y reconociéndose ambos, mutuamente, capacidad legal para
contratar, manifestando expresamente el contratista, que la sociedad
que representa tiene capacidad para desarrollar el objeto del contrato y
no estar incurso ni él ni ninguno de los administradores de la persona
juridica que representa, en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad que determinan las disposiciones vigentes, en concreto
en ninguna de las prohibiciones que para contratar sefiala €l articulo 60
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado
por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP), OTORGAN EL SIGUIENTE DOCUMENTO, de conformidad con

los siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1.- Aprobacion del expediente.

El pliego de clausulas administrativas y técnicas particulares,
expediente de contratacién y el gasto para adjudicar, por Procedimiento
Abierto, para el SUMINISTRO Y SERVICIO ENERGETICO DE
ILUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, fueron
aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria
celebrada el dia 21 de junio de 2012, con un presupuesto base de

licitacién de 400.000,00 €/ano, mas el IVA correspondiente.
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2.- Acuerdo de Clasificacion de Ofertas.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesioén ordinaria celebrada el
dia 18 de octubre de 2012, aprobé la clasificacién de ofertas presentadas
para el SUMINISTRO Y SERVICIO ENERGETICO DE ILUMINACION
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, resultando el primer
licitador clasificado, la empresa CLECE, S.A.

3.- Acuerdo de adjudicacion y celebracion del contrato.

La Junta de Gobierno Local en sesidon ordinaria celebrada el dia
22 de noviembre de 2012, acordé la adjudicacion del SUMINISTRO Y
SERVICIO ENERGETICO DE ILUMINACION EXTERIOR DEL
MUNICIPIO DE PALENCIA, a la empresa CLECE, S.A.

Y conviniendo ambas partes en calidad de adjudicante y

adjudicatario, el presente contrato de administrativo, lo formalizan en

este documento por el que

PACTAN Y OTORGAN

PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene como objeto el SUMINISTRO Y
SERVICIO ENERGETICO DE ILUMINACION EXTERIOR DEL
MUNICIPIO DE PALENCIA.
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Los servicios a contratar tienen como finalidad realizar las

siguientes prestaciones obligatorias:

e Gestion Energética (Prestacion P1)

e Mantenimiento limitado de sistemas de control (Prestacion P2)

e Garantia Total (Prestacién P3)

e Obras de Mejora y Renovaciéon de las Instalaciones del

Alumbrado Exterior (Prestacion P4)

SEGUNDO.- PRECIO DEL CONTRATO.

El precio cierto que ha de abonar la Administracion a la empresa,
asciende a un precio neto maximo anual de 400.000,00 €, mas el IVA
correspondiente, segin la correspondiente Propuesta econémica, con el
régimen de pagos previsto en el pliego de clausulas administrativas

particulares que rigen el presente contrato, con la siguiente salvedad:

- Un descuento del 3% porcentaje de ahorro, primer ano (sobre

400.000,00 € neto/afio).

TERCERO.- PLAZO DE EJECUCION.

El contrato tendra una duracién de DOCE (12) ANOS, a computar
desde el documento que se firme con el Ayuntamiento el Acta de
comprobacién de las instalaciones recogido en el articulo 22 del pliego

de condiciones técnicas, SIN POSIBILIDAD DE PRORROGA.

COMIENZO DEL SERVICIO.-

El contratista empezara a prestar el servicio de forma completa
una vez formalizado el contrato y aceptada la instalacion, en el plazo

maximo de CUATRO (4) MESES.
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CUARTO.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El contratista debera ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato conforme a las prescripciones técnicas establecidas en el
pliego, complementadas por las sefialadas en su oferta y que recogen

entre otros las siguientes mejoras:

- 100% de aumento de luminaria tipo LED.

- 3.139 luminarias controladas punto a punto.

QUINTO.- INCUMPLIEMIENTOS Y PENALIDADES.

Independientemente de las sanciones a que aludan otras
clausulas del pliego de clausulas administrativas, se podran imponerse

al Contratista los establecidos en el art® 12 de dicho Pliego.

SEXTO.- GARANTIA DEFINITIVA.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se
deriven de la ejecucién del presente contrato se acredita la constitucion
por el adjudicatario de la garantia definitiva por importe de 19.400 €,

segln carta de pago de fecha 13 de noviembre de 2012.

SEPTIMO.- PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Los citados Pliegos junto con los Anexos del contrato, quedan
unidos al presente documento, debidamente suscritos por el
adjudicatario que los acepta plenamente y formando parte integrante

del presente contrato.
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OCTAVO.- REVISION DE PRECIOS.

Una vez transcurrido un afio desde la firma del documento de
aceptacion de la instalacion, se revisara el precio del contrato conforme

a la formula establecida en el articulo 35 del pliego técnico.

Sera revisado cada afio, €l dia 1 del mes siguiente al de la firma

del Documento de Aceptacion de la Instalacion.

NOVENO.- LEGISLACION APLICABLE.

En lo no previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas
particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las partes
contratantes se someten a lo establecido en el R.D.L. 3/2011 de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, y €l R.D. 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, en lo que no se oponga al TRLCSP; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y el R.D.L.
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen local, en cuanto no se halle derogado

por las disposiciones anteriores.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso administrativo sera el
competente para resolver las controversias que surjan entre las partes,
con motivo del contrato, siendo territorialmente competente el Juzgado

de lo Contencioso Administrativo de 1la Ciudad de Palencia,
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con renuncia expresa por parte del contratista a cualquier otro fuero

que pudiera corresponderle.

Y para la debida constancia de lo convenido, se firma el presente
contrato, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al

comienzo sefialados, de lo que, como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE, EL ADJUDICATARIO,

Fdo.: Alfonso Polanco Rebolleda do.: José Vicente Ortega Rey

Ante mi

EL SECRETARIO GENERAL,

-

—

Fdo.: Carlos Aizpuru Busto
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{%j PLIEGO DE CLAUSUL,AS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
"=  EN LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO MIXTO
DE SUMINISTRO Y SERVICIO ENERGETICO DE ILUMINACION EXTERIOR DEL
MUNICIPIO DE PALENCIA

o v et Pt

(\ Art 1°.- OBJETO.-

Es objeto del contrato, el SUMINISTRO Y SERVICIO ENERGETICO DE
LUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE PALEI\\|CIA, conforme al Pliego técnico
djunto.

Seran asimismo documentos contractuales, ademas del presente pliego y de las
<"\ gpondiciones técnicas anexas, la oferta econémica y técnica presentados por el
djudicatario en su plica.

Codificacion CPV 2008: 50232100-1
Codificacion CPA 2008: 27403

| VARIANTES: NO se admite la presentacion de variantes al objeto definido en el
presente pliego.

Art 2°.- TIPO DE LICITACION.-

( 1. Presupuesto base de licitacion afio 2012 (IVA excluido; art® 76.1 de la LCSP):
qr 128.196,61.-€/afo.

IVA: 23.075,39.-€

TOTAL 151.272,00.- €/afo 2012, partida 3/16500/22100/22012001151
Presupuesto anual IVA excluido : 400.000,00.-€

Aplicacién presupuestaria: El pago del presente contrato sera con cargo a la
partida presupuestaria correspondiente, del presupuesto de cada afio.

Total del contrato, incluidas las posibles prérrogas (12 afios): Neto:
4.528.196,61€. .

O oN
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Art 3°.- PLAZO DE EJECUCION.-

El contrato tendra una duracion de doce afos, a computar desde el documento de
aceptacion de la instalacion, sin posibilidad de prérroga.

COMIENZO DEL SERVICIO.- El contratista empezara a prestar el servicio de forma
completa una vez formalizado el contrato y aceptada la instalacion, en el plazo maximo
previsto en el Pliego Técnico, de cuatro meses. En el caso de no comenzarse a prestar
el servicio en este plazo, el Excmo. Ayuntamiento podra rescindir el contrato con
perdida de la garantia, siendo por cuenta del adjudicatario todos los gastos que por
esta rescisién puedan ocasionarse.

Art 4°.- GARANTIAS.-

Podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el art® 96 del TRLCSP,
sin que se admita su constitucion por medios electrénicos, y depositada en
Tesorerfa Municipal del Ayuntamiento de Palencia.

- PROVISIONAL (art® 103 del TRLCSP): No se exige.
- DEFINITIVA (art®° 95 TRLCSP): 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA.

S

-  COMPLEMENTARIA: No se exige.

REFERENCIA PARA LA DEVOLUCION DE GARANTIAS: En el Gltimo mes del plazo
de garantia del contrato, el adjudicatario instara de esta Administracion la devolucion de la
garantia definitiva y, si no resultaren responsabilidades exigibles, el Ayuntamiento
adoptara y notificara acuerdo de devolucién en el plazo de dos meses siguientes a la
fecha de finalizacion del plazo de garantia.

Art 5°.- CAPACIDAD DEL CONTRATISTA.-

Los candidatos o los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica, en su
caso, Yy capacidad de obrar. Cuando fueran personas juridicas deberan justificar que el
objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditacién se realizara mediante
la presentacién de los estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil o en aquel otro
Registro Oficial que corresponda en funcion del tipo de Entidad social.

Art 6°.- PROHIBICION DE CONTRATAR.-
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Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las
causas de prohibicién de contratar establecidas en el art® 60 del TRLCSP en la fecha de
conclusion del plazo de presentacion de solicitudes o proposiciones. Tampoco deberan
estar incursos en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion definitiva del contrato.

Para acreditar tal circunstancia, deberan aportar la correspondiente declaracién
responsable en la que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje
constancia de tal requisito.

Art _7°- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA Y
PROFESIONAL .-

Certificacion sobre Clasificacion del contratista dentro del Grupo P Subgrupo 1

categoria a.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion se aplicara lo establecido

en el art. 146 del TRLCSP.
A los efectos establecidos en el art. 146 del TRLCSP no se admitiran

certificaciones electronicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, de oficio
por el 6rgano de contratacion.

Art 8°.- DOCUMENTACION.-

FORMALIDADES:

Todos los documentos que presenten los candidatos o licitadores deberan ser originales o tener la
consideracion de auténticos segln la legislacion vigente (art® 46 LRJPAC).

Conforme a lo establecido en &l art® 23 del RCAP, los documentos se presentaran en castellano.

SOBRES:

La documentacion para la licitacion se presentara en TRES sobres con el contenido establecido en
el presente Pliego. Los sobres se presentaran cerrados e identificados en su exterior, conforme a lo
establecido en el presente Pliego y en €l art® 80 del RCAP y dentro de cada sobre se hara constar, en
hoja independiente, su contenido, enunciado numéricamente (art 80 RCAP).

SOBREN°1:
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IDENTIFICACION EXTERIOR: Se consignara en este sobre, en forma bien visible y sin que sea
preciso abriro para su lectura, €l siguiente cuadro:

SOBRE N°1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Titulo del confrato:
N° de expediente:

LICITADOR: (Nombre o razon social y CIF):

Fecha yfima:

CONTENIDO: En €l sobre n° 1 se presentaran los siguientes documentos, preferiblemente
(\-/ encuademados, sefializados, y ajustandose al orden en que a continuacion se citan:

1.- Documentos acreditativos de la personalidad juridica y capacidad

a)Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI (art®° 21 del RCAP)

b)Los restantes empresarios, la escritura o los documentos en los que consten las normas por las
que se regule su actividad, debidamente inscritos en el Registro que corresponda (art® 72 del
TRLCSP). Se acompafiara, asimismo, declaracion responsable de que las prestaciones propias
del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de actividad de la empresa
(art® 57 del TRLCSP)

2.- Documentos acreditativos de la representacién

7
-,

Poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicién, debidamente bastanteado,
asi como copia auténtica del DNI comespondiente a éstos.

3.- Documentos de solvencia econémica y financiera, técnica y profesional

Se acreditara conforme a lo dispuesto en €l art. 7 del presente Pliego.

4.- Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibicion de contratar

Se presentara la declaracion responsable regulada en €l art® 146 del TRLCSP, que indluira la
manifestacion de hallarse al coniente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, asi como
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con la Hacienda Municipal. Esta declaracion debera ser fimada por el representante del licitador y
cumplir las formalidades establecidas en el art® 73 del TRLCSP. Attemativamente, podra justificarse este
requisito mediante cualquiera de los demés documentos a que se refiere el art® 73 del TRLCSP.

5.- Empresarios que concurran agrupados

Cuando los empresarios concuman agrupados en union femporal aportaran ademas un
documento en & que, para € caso de resultar adjudicatarios, se comprometen a constituir una UTE,
designen un representante (inico y expresen la participacion que corresponde a cada uno
de ellos (art° 59 del TRLCSP)

6.- Documentacion adicional exigida a las empresas comunitarias no espafiolas

Para justificar su capacidad, deberan aportar la inscripcion en los Registros o las certificaciones
exigidas enlos arts. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RCAP

7 - Documentacion adicional exigida a las empresas no comunitarias

Elinforme de la Mision Diplomatica regulado en los arts. 55 del TRLCSP y 10 del RCAP.

8.- Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjeras

Dedlaracidn de someterse a los juzgados y tribunales espafioles, con renuncia expresa al fuero
extranjero que pudiera corresponder al licitador (art® 146 del TRLCSP)

9.- Memoria de relacion laboral con personas con discapacidad y/o con personas en
situacion de exclusién social en los porcentajes y con los criterios previstos en la
Disposicién Adicional Cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Publico.
10.- Informacién de contacto

Documento en que se indique persona de contacto para el procedimiento de licitacion y
adjudicacion, domidilio a efectos de notificaciones, direccion de correo electronico, nimero de telefono y

defax.

Los datos de caracter personal facilitados por los licitadores seran tratados conforme a lo dispuesto
enla LO 15/99 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal.
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IDENTIFICACION EXTERIOR: Se consignara en este sobre, en forma bien visible y sin que sea
preciso abrirlo para su lectura, €l siguiente cuadro:

SOBREN°2
DOCUMENTACION PARA APLICACION TECNICA DE LOS CRITERIOS DE VALOR
Titulo del contrato:
6_\' N° de expediente:

LICITADOR: (Nombre o razén social y CIF):

' Fecha yfima:

CONTENIDO: En €l sobre n° 2 se presentaran los siguientes documentos QUE TENDRAN
CARACTER CONTRACTUAL Y DEBERAN IR FIRMADOS POR EL LICITADOR, con la descripcion
pormenorizada considerada por el mismo, a los efectos de aplicacion del baremo de adjudicacion :

1. Memoria Técnica de la Prestacion P4 de Obras de Mejora y Renovacion de las
4 Instalaciones de Alumbrado Publico para conseguir una mayor eficiencia energética.

?‘ Plan Director segln el apartado 2 del articulo 28 del pliego técnico.

2. Propuesta de Organizacion y gestion del servicio propuesto, comprensiva de :

a) Medios personales adscritos al Servicio
b) Metodologia de gestion y organizacién del Servicio ( programa de telegestion,
mantenimiento de elementos, horario de encendido y apagado, garantia total y stock de

materiales.

SOBREN°3:
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IDENTIFICACION EXTERIOR: Se consignara en este sobre, en forma bien visible y sin que sea
preciso abrirlo para su lectura, €l siguiente cuadro:

SOBREN°3
PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS DE APLICACION AUTOMATICA

Titulo del contrato:
NP de expediente:

LICITADOR: (Nombre o razén social y CIF):

Fecha yfima:

CONTENIDO: En el sobre n° 3 se presentaran los siguientes documentos

Proposicion economica: ) ]
Se ajustara estrictamente al siguiente MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA:

"D. , vecino de , con domicilio en ,m° ,provistode DN.L.n° en
nombre propio (0 en representacion de ), hace constar.

1°-~ Que, solicita la participacion en el procedimiento abierto iniciado por el Ayuntamiento de
Palencia, para confratar ...

2°- Dedara bajo su responsabiidad no hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibiidad establecidas en la Legislacion Vigente. Asi como dar cumplimiento a las
disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3°- Acompafia los documentos exigidos en los Pliegos de Condiciones.

4° - Propone (cifra en lefra y en nlimero ) como precio:

EL DESCUENTODEL......... %, porcertaje de ahomo, primer afio sobre un maximo anual de
400.000.-€/netos.
5°-~ Propone un total del ........% de aumento de luminarias fipo led (minimo 50%, obligatorio

por pliego técnico )
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= 6°-Proponeuntotalde.................ccooeiiii luminarias controladas punto a punto.

7°~ Acepta plenamente los Pliegos de Condiciones de este procedimiento y cuantas
obligaciones se deriven del mismo como concursante y como adjudicatario si lo fuere”.

(fecha y firma del proponente)
Fechay firma dél licitador

La introduccion de la oferta econémica o de cualquier ofro documento que permita deducir o

conocer su importe dentro de los sobres 1 y/o 2 dara lugar automaticamente a la exclusién del

licitador del procedimiento de adjudicacion, igual consideracion tendra el conocimiento

anticipado de cualquiera de los criterios de apreciacién automatica en la tltima fase de
nderacion que tinicamente seran conocidos en la apertura del sobre 3.

At &°- PRESENTACION DE PROPOSICIONES -

Las proposiciones, se presentaran, en el Registro Especial de Plicas de la Secretaria General de
este Ayuntamiento, Plaza Mayor n° 1 hasta las 14 horas del plazo de 52 dias naturales contados a partir
del envio del anuncio al DOUE que se anundiara en el BOE, BOP y en el pefil de confratante y hasta el
dia que se sefiale como Uilimo en el anuncio del BOE.

P sl ¥

Si el Utimo dia del plazo de presentacion o de apertura de sobres fuere sabado, domingo o
festivo, se entendera prorrogado cualquiera de los actos al dia hébil siguiente.

Todas las aperturas de documentacion que sean publicas se realizaran e la Casa Consistorial
Municipal, sita en la Plaza Mayor 1, planta 12,

Examinado por la Mesa de Contratacion el Sobre n° 1 referente a la documentacion
administrativa y de observarse documentacién incompleta o defectucsa se dara un plazo improrrogable
de 3 dias habiles para su comeccion, mediante nofificacion por fax. Si los defectos u omisiones no fueran
subsanados, la oferta sera rechazada.
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4 gefidado para la presentacion de ofertas, se procedera por la Mesa de Contratacion a dar cuenta del
resultado de la calificacion de la documentacion general, con expresion de las proposiciones admitidas,
de las rechazadas y causa de inadmisién de estas en su caso y posteriomente se procedera a la

L/- apertura del Sobre n° 2 comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, dicho acto

[ tendra lugar de forma puiblica a las 10:00 horas. Se dara traslado de los mismos al técnico promotor del
contrato para su valoracién, que en el plazo maximo de 10 dias naturales procedera a emitir su informe

)
T técnico.
—/_\

El acto de apertura de ofertas econdmicas y critefios de aplicacion automética ( sobre 3), tendra
lugar a las 10:0 horas del decimocuarto dia natural siguiente a la fecha en que se procedit a la apertura

del sobre 2.

La Mesa en este acto publico dara a conocer la ponderacion asignada por la misma, a los
criterios dependientes de juicio de valory procedera a la apertura del sobre n° 3 de las ofertas admitidas,
valorara las distintas proposiciones, clasificandolas por orden decreciente y propondra al érgano de
contratacion la adjudicacion a favor del licitador que hubiera presentado la oferta economicamente mas
ventajosa, seglin proceda, de conformidad con los criterios recogidos en este Pliego.

Art 10°- ADJUDICACION -

La Mesa de Contratacion estara constituida por.

Prisidente: Titular:  D. Isidoro Feméndez Navas. Concejal Delegado de Hacienda.
Suplente : D M? Paloma Rivero Ortega, Concejal Delegada de Organizacion,
| Personal y Modemizacion administrativa.

Vocales: Titular: D? Teresa Negueruela Sanchez, Interventora de Fondos.
Suplente :D. José Luis Valdemrabano Ruiz, Viceinterventor de Fondos.

Titular:  D. Carlos Aizpuru Busto, Secretario General.
Suplente : D?. Rosa de la Pefia Gutierrez, Vicesecretaria.

Titular;  D. Femando Lopez Ruiz, Tesorero General.
Suplente : D?. Rosario Narganes Garcia, Servicio de Tesoreria.
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@L Titular:  D?. Yolanda Moreno Ldpez, Jefe del Senvicio de Patimonio y

e Contratacion.

Secrefario:  Titular:  D. Eugenio Casares Baquerin, Coordinador Seccion de Contratacion.
Suplente : D?. Blanca Cafia Rodriguez, Unidad de Gestidn de Contratacion.

Ejercera las funciones a la misma atribuidas por €l art. 320 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico.

En la valoracién de las proposiciones presentadas se fendran en cuenta las siguientes
circunstancias:

La valoracion de las ofertas se realizard atendiendo a los criterios técnicos y
condémicos hasta un maximo de 100 puntos, de acuerdo con:

¢ Criterios Objetivos

1. Descuento econdmico con una puntuacion maxima de....................... 30 puntos.

¢ Se asignara la mayor puntuacion al licitador que oferte una cuantia mayor en términos
=1 del descuento Unicamente para el primer afio, expresado en forma de porcentaje de
ahorro respecto de la cantidad anual equivalente al gasto total sufragado por el
Ayuntamiento de Palencia en concepto de alumbrado publico ( articulo 32 anterior ), se
concedera un punto por cada 0,1% de descuento que se presente hasta un maximo de

30 puntos.

2. Mejoras presentadas con una puntuacién maxima de:

2.1 Aumento de luminarias tipo Led frente a las minimas exigidas....... 25 puntos.

Teniendo en cuenta que el pliego de prescripciones técnicas del presente
procedimiento establece la obligatoriedad de modificar o sustituir a tipo LED al menos
el 50% de todas las luminarias de la INSTALACION, se considerara como mejora el
aumento con respecto al minimo, del porcentaje de Luminarias de este tipo.
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2.2 Mejora en cuanto a control de luminarias punto a punto................ 15 puntos.

eniendo en cuenta que el pliego de prescripciones técnicas del presente

rocedimiento establece la obligatoriedad de controlar punto a punto al menos las

luminarias del cuadro n® 46, se considerara como mejora el aumento del control por
minaria punto a punto del resto de cuadros.

ste criterio de valorara con un maximo de 15 puntos al mayor nimero de luminarias
ontroladas punto a punto y proporcional el resto.

e Criterios de Valor
1. Valoracion de la Memoria Técnica de la Prestacion P4 de Obras de Mejora y

Renovacion de las Instalaciones de Alumbrado Publico para conseguir una mayor
eficiencia energética. Con una puntuacion maximade........................... 15 puntos.

Se valorara la solucion técnica propuesta en el Plan Director presentado por el
ofertante segun el apartado 2 del articulo 28 del pliego técnico.

Se valorara la homogeneidad de la oferta presentada, la justificacién técnica empleada
a la hora de adoptar soluciones y el grado de detalle de cada una de las soluciones
propuestas, tanto desde el punto de vista luminico como de seguridad industrial.

Se realizara un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo la
Administracion titular de las instalaciones no otorgar puntuacién en alguno o todos los
apartados, en funcién de la calidad técnica apreciada.

[
—

2. Valoracion técnica de la propuesta de Organizacion y gestion del servicio propuesto
con una puntuacion maxima de ............ccooee i 15 puntos.

J La asignacién de puntuacion se realizara valorandose los siguientes apartados:
a) Medios personales adscritos al Servicio
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adscritos al Servicio para el caso particular de la ciudad de Palencia.
b) Metodologia de gestion y organizacion del Servicio

- Se valorara la fiabilidad, y accesibilidad del programa de telegestion ofertado, asi
como los parametros de control, y el formato y facilidad de acceso, graficas para
control mensual.

- Se valorara la explotacion, mantenimiento, conservacion de los elementos de
afectos al servicio, donde los licitadores describiran la metodologia,
programacion y medios que se destinaran a éstos, asi como los protocolos de
colaboracion entre el Servicio de mantenimiento del Ayuntamiento de Palencia y
la empresa ofertante.

- Se valorara la propuesta de horario de encendido y apagado de la Red de
Alumbrado Publico y su justificacion.

- Se valorara la propuesta de Garantia Total de la Prestacién P3, indicando el
porcentaje de material en stock a suministrar al Ayuntamiento, asi como el resto
de materiales contenidos en su propuesta de garantia total y los que quedan

fuera.

Si varias empresas licitadoras empataran como proposiciones mas ventajosas
tendra preferencia la que acredite tener relacién laboral con personas con discapacidad
y/o con personas en situacién de exclusion social en los porcentajes y con los criterios
previstos en la Disposicion Adicional Cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Publico.
Adjudicacién:

La propuesta de la Mesa de Contratacion se elevara al Organo de Contratacion,
que a la vista de ella e informes previos emitidos, acordara la clasificacién de las ofertas
por orden decreciente y requerir al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que dentro del plazo
de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacion justificativa de :
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Alta y, en su caso, Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas,
complementado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

e Certificacion expedida por el érgano competente, en la forma y con los efectos
previstos en los articulos 13, 14, 15y 16 del R.G.C.A.P. de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social

(\ impuestas por las disposiciones vigente.

e Cuando no exista obligacion de presentar la justificacion a que se refieren los
articulos 13 y 14 del R.G.C.A.P., se acreditara esta circunstancia mediante

declaracion responsable.

e Documentacion acreditativa expedida por el 6rgano competente de no tener
deudas con el Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

e Declaracion de disponer efectivamente de los medios que se hubiera
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, conforme al art.

64 del TRLCSP.

e Resguardo de garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria
exigidas en el articulo 4 del presente Pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado se
entendera que el licitador ha retirado su oferta procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Una vez aportada por el adjudicatario la documentacion relacionada anterior, el
organo de contratacién dentro de los cinco dias habiles siguientes, procedera a la
adjudicacion del contrato, y en su caso, a la devolucion de las garantias provisionales
al resto de ios licitadores.

Todo ello sin perjuicio de la eventual revision de aquella o de cualquiera de los
actos objeto de recurso especial de contratacion, conforme a lo dispuesto en el art. 40 y

siguientes del TRLCSP.

Art 11°.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-
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p El Contrato se formalizara transcurrido el plazo de quince (15) dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que la adjudicacién haya sido recibida por el
licitador adjudicatario.

Una copia del presente Pliego de Clausulas Particulares y Técnicas aprobado,
se unira como anexo del Contrato, y debera ser firmado por el adjudicatario.

Con motivo de la formalizacién, el adjudicatario firmara su conformidad en los
documentos que revisten caracter contractual.

El Contrato podra elevarse a Escritura Pulblica cuando lo solicite el contratista,
( siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

La formalizacidon debera publicarse en el perfil de contratante, en el DOUE y en
el BOE, en el plazo de 48 dias a contar desde la fecha de adjudicacién del contrato (art.

154 TRLCSP ).

Art 12°.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

El contratista debera ejecutar los trabajos objeto del contrato conforme a las
prescripciones técnicas establecidas en el pliego, complementadas por las sefialadas en
su oferta.

INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.- Los incumplimientos que cometa el contratista
podran ser clasificados o calificados como muy graves, graves y leves.

a).- Tendran la consideracién de incumplimientos muy graves los
siguientes:

1°.- No dar comienzo a la prestacion del servicio dentro del plazo indicado.

2°.- La paralizacion o no prestacion del servicio contratado y la interrupcion
del mismo por cualquier causa que fuera, siempre que aquellas se produzcan por un
plazo superior a 12 horas, y cuando fuera igual o superior a dicho plazo, siempre que
se produzca mas de dos veces al afo.
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3°.- La prestacion manifiestamente defectuosa o irregular del servicio y el
retraso sistematico del mismo, segun informe del capataz del servicio.

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

4° - E| fraude en la forma de prestacion del servicio, no utilizando los medios
adecuados o elementos esenciales exigidos en el mismo.

5°- La cesién, subarriendo o traspaso en todo o en parte del servicio
contratado bajo cualquier modalidad o titulo sin previa autorizacion expresa de la
Corporacion.

6°- La desobediencia reiterada por mas de dos veces respecto a la misma
cuestion de las érdenes dadas por la Administracion Municipal respecto al orden, forma 'y
régimen de prestar dicho servicio, o no reponer el equipo o material utilizado.

7°- La reiteracion por dos o mas veces en la comision de incumplimientos
graves, de la misma naturaleza en un periodo de dos meses.

g8°.- el incumplimiento de la normativa referida a la confidencialidad y
proteccion de datos.

b).- Tendran la consideracion de incumplimientos graves los
siguientes:

1°.- El retraso en la prestacion del servicio de forma  reiterada y no

sistematica.
2°.- La interrupcion del servicio, por cualquier causa que fuera por plazo no

superior a 12 horas, siempre que se produzca hasta dos veces al afo.

3°.- El incumplimiento de las obligaciones laborales, de la Seguridad Social
y de todas aquellas que afecten a la Legislacion Laboral.

4°- L a reiteracion por dos o mas veces en la comisién de incumplimientos
leves siempre que sean de la misma naturaleza.

5° - Todas aquelias que implicando un incumplimiento de las obligaciones
establecidas para el contratista en el presente Pliego, no merezcan la calificacion de muy
graves, y que por su naturaleza no deban ser comprendidas como leves.

c).- Tendran la consideracion de incumplimientos leves los
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siguientes:

1°.- La mera interrupcion del servicio.

2°.-La mera imperfeccion no reiterada en la prestacion de los servicios.

PENALIDADES-: Las penalidades seran las siguientes:

a).- Los incumplimientos muy graves se penalizaran desde
3.000 €. hasta el importe de la fianza definitiva
pudiendo liegar incluso a la rescision del contrato.
b).- Los incumplimientos graves se penalizaran con
C/ 1.500 €. a 3.000 €.

c).- Los incumplimientos leves se penalizaran en todo caso con
apercibimiento. Pudiéndose imponer hasta 500 €.

{ Art 13°.-RECEPCION.-

El contratista responde de los errores materiales, defectos o insuficiencias técnicas
de los trabajos y de las faltas que en ellos hubiere, estando obligado a la subsanacién de
errores y correccion de deficiencias.

JA En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, la
fijacion y valoracion de los dafios y perjuicios causados se verificara por el Técnico
Municipal y resolvera por esta Administracion, previa audiencia del contratista.

Art.14°.- PAGO.-

El abono del precio de los trabajos efectivamente realizados y formalmente
recibidos por esta Administracion, con arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato se realizaria en el plazo maximo de treinta dias desde la fecha de recepcion,
previa presentacion de las correspondientes facturas. El precio de adjudicacion sera
satisfecho al Contratista mensualmente.

Art 15°.- RIESGO Y VENTURA.-
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El Contrato de servicio a que se refiere este Pliego se entendera celebrado a
riesgo y ventura del adjudicatario.

Art 16°.- REVISION DE PRECIOS.-

Una vez transcurrido un afio desde la firma del documento de aceptacion de la
instalacion, se revisara el precio del contrato conforme a la formula establecida en el

(L articulo 35 del Pliego técnico.
| 3

Art 17°.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.-

La Corporacion contratante se reserva, en caso de duda la facultad de
interpretacion de este Contrato, quien resolvera definitivamente en via administrativa.

Art 18°.- NATURALEZA DEL CONTRATO.-

El Contratista reconoce y admite la naturaleza administrativa del contrato que se
formalice con arreglo a este Pliego, sometiéndose a la jurisdiccion y competencia que a
este Ayuntamiento corresponda, renunciando a cualquier fuero o privilegio que pueda

afectarle.

Art 19°.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.-

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al
formular su oferta, revestiran caracter contractual los siguientes documentos:

2. El pliego de prescripciones técnicas

\ T 1. El presente pliego de clausulas administrativas particulares
3. La oferta del adjudicatario

Art 20°.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.-

En lo no previsto por el presente Pliego se estara a lo establecido en R.D.L 3/2011
de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y R.D.
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, en lo que no se oponga al TRLCSP, asi
como Real Decreto 781/86 de 18 de Abril y Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases




Aprobado por_el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, el dia

21 JUN 2012
EL SECRETARIO
(ﬁ

-~

=Y AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

b de Régimen Local y como derecho supletorio las restantes normas de Derecho
Administrativo y en su defecto, las de Derecho Privado.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos al mismo del pliego o de las normas de toda indole promulgadas por esta
Administracion que puedan tener aplicacion a la ejecucion de lo pactado, no eximira al
contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Art°® 21.- GASTOS

Todos los gastos que se originen con motivo de la tramitacién del contrato
seran de cuenta del contratista adjudicatario, tales como gastos de escritura,
anuncios de licitacién y adjudicacion en los Diarios Oficiales correspondientes
(BOP, BOE y DOUE, hasta un maximo de 3.000.-€), e impuestos, incluido el IVA,
y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes.

Art 22°.- PERFIL DE CONTRATANTE.-

g\-/ Conforme a lo dispuesto en el art® 53 del TRLCSP el Perfil del Contratante se
encuentra accesible desde la siguiente direccion de Internet:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

Art° 23.- JURISDICCION COMPETENTE.-

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el
R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, el Organo de Contratacién ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta.

La jurisdiccion y competencia es la que a este Ayuntamiento corresponda,
renunciando el contratista a cualquier fuero o privilegio que pueda afectarle.

Al tratarse de procedimiento sujeto a regulaciéon armonizada contra los actos a
que se refiere el art. 40 LCSP podran ser objeto del recurso especial en materia de
contratacion que se regula en la ley con anterioridad a la interposicion del recurso
contencioso administrativo sin que proceda la interposicién de recurso administrativo
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ordinario. De igual modo resulta aplicable el art. 43 TRLCSP que prevé la posibilidad de
solicitar medidas provisionales, para corregir infracciones procedimentales o impedir
otros perjuicios a los intereses afectados.

Palencia, Mayo de 2012

0
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE CONTRATO
MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO ENERGETICO DE
ILUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA

(FASE I)

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1: Objeto

1. El objeto de este Pliego es regular y definir el alcance y condiciones minimas de las
prestaciones que habrén de Tegir para la contratacion de los servicios energéticos con garantia
total de las instalaciones de alumbrado exterior pertenecientes al Ayuntamiento de Palencia
recogidas en el Anexo L. Estas instalaciones se encuentran incluidas dentro del Marco PLAN

2000 ESE.

Tos Servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones
obligatorias:

» Gestion Energética (Prestacion P1).

e Mantenimiento limitado de sistemas de control (Prestacion P2’)

s Garantia Total (Prestacion P3)

® Obras de Mejora y Renovacién de las Instalaciones del Alumbrado Exterior

(Prestacion P4)

Dado el potencial de ahorro energético detectado en las instalaciones de alumbrado exterior
objeto del Contrato, el objetivo del Ayuntamiento de Palencia, titular de las instalaciones, es
ejecutar una actuacién de gestion energética que permita dar cumplimiento a las nuevas
exigencias normativas y sociales de eficiencia energéticas sin que ello suponga incurrir en
costes por parte del Ayuntamiento.

En consecuencia, sin perjuicio de que las condiciones econémicas de ejecucion del Contrato
se determinaran definitivamente en base a la oferta, el Adjudicatario, en tanto que gestor
global de los servicios energéticos de las instalaciones objeto del Contrato, sera retribuido en
base a los actuales gastos incurridos por el Ayuntamiento titular de las instalaciones de
alumbrado exterior para la obtencién de todos los servicios que constituyen objeto de la

actuacion.

De esta forma, el Adjudicatario obtendrd rentabilidad por la ejecucion de este contrato en base
a su capacidad de implementar aquellas medidas de eficiencia energética tomando como
punto de partida las especificaciones técnicas y econémicas contenidas en la auditoria
energética y que podran ser de alcance diverso. Asi, la sustitucion de instalaciones obsoletas
por instalaciones modernas y eficientes, incluido un porcentaje en médulos LED, la ejecucion
de obras de mejora y renovacion de las instalaciones consumidoras o la simple implantacién
de nuevos protocolos de gestion, entre otras, supondran mayores niveles de ahorro y
eficiencia energética que, en definitiva, redundardn en un mayor beneficio del Adjudicatario

del Contrato.
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Articulo 2: Ambito de aplicacién

Los trabajos a realizar por la Empresa de Servicios Energéticos (en adelante ESE) abarcan las
instalaciones de iluminacién conectadas a la Red de Alumbrado Exterior que figuran en el
Anexo I (en adelante, la INSTALACION) que se ubican dentro del término municipal del
Ayuntamiento de Palencia, correspondientes a cuadros eléctricos, asi como a todos y cada uno

de sus componentes.

El servicio de mantenimiento diario de las Luminarias sustituidas queda fuera del ambito del
contrato, estando previsto que dicho servicio siga proveyéndose en las mismas condiciones
que actualmente, si bien, en este pliego de condiciones técnicas, se establecen aquellas
obligaciones de stock de material de repuesto y de asesoramiento técnico que se consideran
necesarias para el normal desempefio de las labores de mantenimiento.

Dado que el servicio de mantenimiento seguird proveyéndose por el Ayuntamiento, el
adjudicatario del presente contrato estard obligado a la primera instalacion de las luminarias,
lamparas y equipos para sustituir a las actuales. El Ayuntamiento seré el encargado de realizar
las sustituciones posteriores derivadas de averias, actos de vandalismo, robo, accidentes de
tréfico y malos usos y practicas no achacables al adjudicatario, si bien su suministro correra a
cargo el adjudicatario, segan lo establecido en articulo 25.

simismo, las sustituciones de las ldmparas derivadas del fin de su vida util que se produzcan
largo del periodo del contrato serdn realizadas por el personal de mantenimiento del
tamiento, si bien su suministro correran a cargo del adjudicatario.

lo 3: Requisitos generales

La ESE aceptaré la INSTALACION en las condiciones de la fecha de licitacién, haciéndose
cargo de la misma, a la que prestard el servicio correspondiente, de acuerdo con las
especificaciones de este Pliego. A este respecto la ESE manifiesta que tiene completo

conocimiento de:

e Lanaturaleza de la INSTALACION
e Fl estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACION cuya explotacién

le es encomendada.
e Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de

sus instalaciones.

Esta aceptacion de la IN STALACION actual, independientemente de su tipo, estado y
calidad, le obliga a la ESE a adecuar la instalacion y a pasar las inspecciones periodicas
conforme a la actual normativa de seguridad eléctrica.

Es por tanto necesario que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones actualmente
existentes antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para ello pueden solicitar al
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Ayuntamiento de Palencia autorizacién para tener acceso a las mismas siempre que no
interfieran en su funcionamiento.

Para visitar las instalaciones se podran en contacto con el Ayuntamiento de Palencia,
sellandose el certificado de haberse realizado la visita a las instalaciones.

Articulo 4: Instalaciones futuras

Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en las
provisionales, deberdn estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que se
establezcan, respetando cuanto se indica sobre niveles y uniformidad de las iluminaciones.

En las instalaciones podrén utilizarse nuevos materiales si la evolucién tecnoldgica asi lo
aconseja, previa comprobacion y autorizaciéon del Ayuntamiento de Palencia.

Articulo 5: Cumplimiento de la Reglamentacion

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente
Contrato, serd de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de seguridad e higiene
vigentes que puedan ser de aplicacién por las caracteristicas las instalaciones y las
prestaciones asumidas con el presente Contrato.

La INSTALACION, las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las
modificaciones cuando corresponda, cumplirén el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y la

normativa municipal.

Bésicamente se contemplard el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
(REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias, especialmente la ITC-BT 09 que se
refiere a instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones especificas para la seguridad
de las mismas, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior (REEIAE) y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, la
normativa vigente de la compafiia gestora de las lineas de distribucién eléctrica que pueda
afectar a la homologacién de equipos y disposiciones eléctricas y el Plan General de
Ordenacién Urbana de Palencia junto con sus Ordenanzas Municipales.

La ESE aportar4 la ingenieria necesaria para llevar a cabo todos los tramites oportunos con
objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin costo adicional alguno para
el Ayuntamiento de Palencia.

Articulo 6: Requisitos técnicos de las nuevas luminarias
NORMATIVA MINIMA A EXIGIR

La NORMATIVA minima que se exige a los equipos a instalar es la siguiente:
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- REAL DECRETO 1890/2008 de 14 de Noviembre, por el que aprueba el
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-EA-01 a ITCEA- 07.

- R.D. 842/2002 de 2 de agosto, Por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias, especialmente la ITC-BT-
09 sobre instalaciones de alumbrado exterior, en su punto 7 sobre luminarias.

- UNE-EN 60598-2-3:2003, sobre luminarias utilizadas en el alumbrado exterior
Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado publico.

- NORMA UNE-EN-60.598-2-5, sobre luminarias de proyectores exteriores.

- NORMA UNE 20.324, sobre el grado de proteccion de las luminarias. (IP)

- NORMA UNE-EN-50.102, sobre el grado de proteccién al golpeo de las luminarias
(IK).

- UNE-EN 60598-2-3:2003 CORR:2005

- Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado publico.

- UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 5:
Proyectores.

- UNE-EN 13032 “Luz y alumbrado. Medicion y presentacion de datos fotométricos de
lamparas y luminarias”.

- UNE 20324/1M:2000, Grados de proteccion proporcionados por las envelventes

Q\/ (Cédigo IP).

Las luminarias estardn certificadas en sus diversos modelos con marcado CE.
s luminarias, como su propio nombre indica, sustituye a la lampara y arrancador.
C CTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS A INSTALAR

En relacién con las CARACTERISTICAS TECNICAS de los equipos a instalar, cuyo
cumplimiento debera ser acreditado y certificado en el proyecto que adjunten los licitadores
( | que opten a la concesion, se establecen las siguientes:

- ADAPTACION. Se permitiré la adaptacion de las luminarias y de su soporte si fuera
necesario. La adaptacion de las luminarias se realizard cumpliendo la normativa
exigible y cumpliendo la proporcionalidad en mimero de luminarias LED exigido en el
articulo 23 del presente pliego.

- FACTOR DE POTENCIA. Cada una de las luminarias deberéan tener un cosd): =0,9
. TENSION DE ALIMENTACION. La tensién de alimentacién de las luminarias debe
ser como minimo + 7% de la tensién de alimentacion, como se indica en el articulo
104.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos
de autorizacion de instalaciones energia eléctrica
- OPTICA. Dispondré de un elemento 6ptico para una mejor difusion de la luz.
- PARA LAS OPTICAS TIPO LED.
a) Darén cumplimiento a la normativa y certificaciones establecidas en el Anexo
11 sobre requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED.
b) El Flujo luminoso de los led deber4 ser como minimo 75 lumen/w
¢) Se admiten temperaturas de color 3.000 —4.000° K (+ 200°K).
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d) Elrendimiento de la luminaria serd como minimo del 75%.

e) El indice de reproduccion cromética serd como minimo de Ra 60.

f) La vida 1til en horas de la luminaria, considerando el parametro L70
(reduccion del 30% de flujo con una tasa de fallo como maximo del 10% a una
temperatura determinada) serd como minimo de 80.000 horas a temperatura

media de 25°C.
g) El grado de depreciacién de flujo luminaos debera ser inferior a:
» De0a12.000horas.....ccoverereerensnnnnn 1%
»  De 12.000 a 28.000 horas.........ccineen 5%
* De 28.000 a 80.000 horas.........ecvue 30%
h) El grado de hermeticidad de la luminaria completa, conjunto Optico y general
sera IP 65.

i) Las caracteristicas de emisién luminosa de la luminaria en funcion de la
temperatura ambiente exterior, estara en un rango de temperaturas de
funcionamiento de -10°C a 35°C (variacién maxima +/- 5%)

RESTO DE OPTICAS DE LUMINARIAS DE DESCARGA O
CONVENCIONALES: El resto de luminarias ofertadas, tanto los equipos principales,
equipos auxiliares y accesorios a suministrar serdn de primera calidad y de.marcas de
reconocido prestigio, y deberdn aportar certificados y ensayos emitidos.

CONTROL. Las nuevas Luminarias debera permitir una gestion centralizada mediante
un sistema de comunicaciones, sus caracteristicas y componentes minimos se
encuentran definidos en el articulo 19.

Toda modificacion del alumbrado vendré a cumplir, por obligacién, con las siguientes
premisas:

a)

b)

©)
d)

Se procurard que la solucién adoptada guarde relacion con la estética existente
actualmente del conjunto del baculo. Dicho conjunto estd aceptado y homologado
como tal y cuenta con todas las pruebas y aceptaciones pertinentes.

Sobre los béculos de las luminarias no se producird ningin tipo de violacion,
modificacion o alteracién no aceptado ni homologado como tal.

Las luminarias que se instalen como nuevas, deberan de cumplir con lo exigido en el
Reglamento de Baja Tension.

Las luminarias que se instalen como nuevas deberan cumplir con lo exigido en el Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior en el que se establecen las
intensidades minimas exigidas en funcién de la localizacién y la altura de la farola.

Articulo 7: Documentacion de las instalaciones

La ESE deberd conservar toda la documentacion perteneciente al municipio que se vaya
generando a lo largo del tiempo de duracion del contrato y se la entregara al Ayuntamiento de
Palencia a la finalizacion del mismo, en formato digital. No obstante, ird entregando copias
puntuales de los informes que se vayan realizando, de las certificaciones y otros documentos

que se generen.
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Articulo 8: Cesién de uso y explotacion de la instalacion.

El Ayuntamiento de Palencia cede, por este Contrato, el uso y la explotacion de la
INSTALACION, en favor del adjudicatario, la ESE, quien por su parte la acepta, en los
términos y condiciones que se especifican a continuacion,

La ESE, desde el momento de la firma del Contrato, serd el inico responsable de operar y
explotar dicha INSTALACION con la diligencia y cuidado que su destino exija,
coordinadamente con los Servicios municipales de mantenimiento, constituyéndose asi la
ESE en el unico y exclusivo responsable de cualesquiera dafios que pudieran ocasionarse en la
prestacion de este Servicio Publico como consecuencia de la omisién o negligencia en la
realizacion de tales tareas.

La INSTALACION so6lo podra ser dedicada al uso previsto en el presente contrato.

Seran por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la INSTALACION
pudiera requerir con ocasion de su deterioro tal como figura en el Capitulo de Garantia Total.

La transformacion, modificacion, supresion, retirada y/o alteracion de cualesquiera partes o
elementos componentes de la INSTALACION no podra ser llevada a cabo durante la vigencia
del presente contrato sin la previa y expresa autorizacion del Ayuntamiento.
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CAPITULO ll: GESTION ENERGETICA DE LA INSTALACION.-
PRESTACION P1

Articulo 9: Prestacion P1

La gestion energética de la IN STALACION contemplada en la Prestacion P1 comprendera su
accionamiento, vigilancia y control; la reposicion de los materiales, lamparas y otros
componentes que se deterioren; y el suministro de la energfa requerida para el funcionamiento

de la misma.
Articulo 10: Gestién de facturas y pagos del suministro eléctrico

La ESE se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria para
asegurar el funcionamiento y la utilizacién normal de la INSTALACION, gestionando todas
las polizas de abono necesarias y asumiendo su pago mediante la domiciliacion bancaria con
la compafiia comercializadora de electricidad.

Para ello, en el plazo méximo de cuatro meses, a la firma del Contrato, la ESE habra
comunicado de forma fehaciente a la actual compafifa comercializadora de electricidad sus
datos bancarios para la domiciliacién de la factura de consumo de electricidad de la
INSTALACION, remitiendo copia del escrito al Ayuntamiento de Palencia.

Para el periodo transitorio de cambio de titularidad del contrato, el importe del consumo de
electricidad de la INSTALACION comprendido entre la fecha del dia siguiente a la firma del
Documento de Aceptacion de la instalacion, tal como ser recoge en el articulo 22 y la fecha de
lectura final de la ultima factura emitida por la compafiia comercializadora de electricidad a
nombre del Ayuntamiento de Palencia, serd prorrateado y abonado por la ESE al
Ayuntamiento.

La ESE est4 obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el plazo que
dure este contrato. Durante este tiempo dichas facturas estardn a disposicion del
Ayuntamiento para consultar cuantos datos sean necesarios.

La ESE llevara un registro mensual desglosado de la facturacién de cada cuadro de mando.
Este registro se mantendra durante el tiempo de duracion del contrato y se entregara al
Ayuntamiento a la conclusién de dicho contrato.

La ESE podra negociar y contratar el suministro de electricidad de la INSTALACION con
compafiias comercializadoras.

Las garantias de calidad en el suministro y aprovisionamiento de electricidad dadas por la
ESE seran las mismas aportadas por los organismos y las empresas distribuidoras o
comercializadoras de electricidad.

Articulo 11: Gestion de conduccion y vigilancia de la INSTALACION.

La ESE realizara bajo su responsabilidad las prestaciones siguientes.
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- Bl encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior.

- Las regulaciones necesarias.
- El seguimiento de los pardmetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y
maniobras de verificacion del correcto funcionamiento de los equipos.

- Lavigilancia general de las instalaciones.
- Las rondas e inspecciones periddicas en funcion de las labores de mantenimiento.

El encendido y apagado de la INSTALACION se realizara por la ESE en las distintas épocas
del afio de acuerdo con el horario que se establezca de comun acuerdo entre las partes, no
admitiéndose desviaciones del mismo superiores a diez minutos (mas 0 menos).

La ESE realizara a su coste la variacion del horario de encendido o apagado de los cuadros de
mando que se indiquen por parte del Ayuntamiento de Palencia.

El horario propuesto por el Ayuntamiento podra ser revisado por la ESE con el objetivo de
conseguir una optimizacién energética. Para ello, y como parte de las obras de mejora, podra
presentar un nuevo horario que, sin desatender las necesidades de luz del publico, presente
una mayor eficiencia energética. Este horario serd aprobado por el Ayuntamiento antes de su

puesta en funcionamiento.

Podran instalarse sistemas de regulacion de flujo. Esta reduccién podrd aminorarse en
aquellas zonas o vias cuya intensidad de trafico de personas o vehiculos justifique su

modificacion.
rticulo 12: Gestién de seguimiento del funcionamiento

DR ESE llevaréa un registro mensual de los consumos de cada cuadro de mando, desglosando
las Yotencias activa y reactiva y el factor de potencia. Este registro se mantendré durante el
tiempd de duracién del contrato y se entregara al Ayuntamiento de Palencia a la conclusion de

dicho contrato.

Asi mismo, la ESE llevara un registro anual de los niveles de iluminacién, de la eficiencia
energética y del resplandor luminoso de la INSTALACION, clasificando los niveles de cada
zona de acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado

Exterior.

Anualmente la ESE elaborara un informe de gestién del suministro y de los niveles de
iluminacion, eficiencia energética y resplandor, con las conclusiones mas significativas. Este

informe serd entregado al Ayuntamiento.
Articulo 13: Levantamiento de planos e inventario de la instalacion

Durante los doce primeros meses de contrato, la ESE levantara planos de todas las
instalaciones de alumbrado publico y elaborard un inventario de todos los elementos y

equipos:

- Numeracién y codificacion de todos los puntos de luz.
10
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Datos de los distintos puntos de luz: numeracion, emplazamiento, caracteristicas y
marca de las luminarias, caracteristicas y marca de los soportes, caracteristicas y
marca de las lamparas, relacién cuantitativa y cualitativa de los distintos tipos de
conductores instalados y ubicacion del centro de mando desde donde se alimenta.

Inventario y esquemas de los cuadros de mando, relacion de elementos de proteccion y

maniobra instalados con tipos y marcas, numero de lineas y circuitos.
Inventario por calle, sector y total de todos los puntos de luz instalados, potencia
instalada, lTuminarias de cada tipo, soportes de cada tipo y otros datos significativos.

Los planos y el inventario se entregaran al Ayuntamiento, en formato electrénico que sea
editabley en formato papel.

Durante la vigencia del contrato, cada vez que se produzcan modificaciones que alteren o
varien los datos anteriores, la ESE actualizard los planos, datos, esquemas e inventario,

poniéndolos a disposicion del Ayuntamiento.

11
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CAPITULO Ill: MANTENIMIENTO E INSPECCION.- PRESTACION P2’

Articulo 14: Prestaciones P2’

Las labores de mantenimiento y las inspecciones de la INSTALACION contempladas en la
Prestacién P2’ seran ejecutadas por la ESE de una forma muy limitada, ya que se encontrara
dividido entre el Servicio Municipal d de Alumbrado y la ESE:

Corresponderé a la ESE las siguientes tareas:

- Conservacién y mantenimiento de los sistemas de control electrénicos instalados
dentro del centro de mando y en las luminarias.

- Conservacién y mantenimiento del sistema de gestién centralizado de cuadros de
mando, debiendo ademas actualizarlo cuando se produzcan modificaciones durante la
vigencia del contrato.

- Suministro de material suficiente para que el Servicio municipal de alumbrado pueda
realizar las tareas de mantenimiento que le correspondan, dentro de lo contemplado en

el capitulo de actuaciones recogidas en P3.
De acuerdo con lo anterior corresponderd al Ayuntamiento de Palencia las siguientes tareas:

Conservacién y mantenimiento de los componentes eléctricos de proteccién y
contactores, as{ como la conservacion de la correcta conexion de los distintos cables a
todos los equipos eléctricos y electronicos dentro de los centros de mando.
Conservacién y mantenimiento de los tendidos de cables subterraneos y aéreos,
conexiones, cajas de empalme, cajas de fusibles, etc.
Conservacion en perfecto estado de las acometidas de las instalaciones de alumbrado
publico.
‘onservacion y limpieza de arquetas con sus tapas, que deberdn estar perfectamente
atornilladas y enrasadas.
- La reposicion de portezuelas, retirada y sustitucion de baculos, columnas, brazos, y
otros elementos que por accidente u otras causas resulten dafiados.
- Conservacién de luminarias, ldmparas y faroles, sobre soporte o fachada, asi como las
de todos los elementos para su correcto funcionamiento, tales como inclinacion de la
luminaria, fijacién y sujecion de la misma, adecuado apriete de tornillos, tuercas,
posicion del portalamparas, adecuacion del cierre y estado de la junta en las cerradas,
cierres, reactancias, condensadores, conexiones, portaldmparas, instalacion eléctrica y
’ elementos originarios que puedan faltar, aunque s6lo tengan una funcién estética.

Articulo 15: Elaboracién de un Plan de Mantenimiento Preventivo

La ESE debera presentar durante el primer mes, desde el inicio del contrato, al Ayuntamiento,
un Plan de Mantenimiento Preventivo y de Inspecciones de la INSTALACION apoyéndose
en la normativa vigente, y mas concretamente en el Reglamento de Eficiencia Energeética en
las Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE), el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién (REBT), el resto de normativa vigente que sea de aplicacion.
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En el Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallaran tareas, periodicidad, planificacion
en cada cuadro del municipio.

El Plan de Mantenimiento Preventivo incluye la realizacién de las tareas de limpieza de las
instalaciones y demas tareas a realizar por el Servicio Municipal.

La ESE emitird informes periddicos en los que indique el grado de avance del Plan de
Mantenimiento Preventivo, desglosado por tareas y zonas.

Articulo 16: Mantenimiento preventivo minimo en equipos de regulacion
y control

Semestralmente se llevard a cabo una revision de comprobacion, ajuste y anotacién del
funcionamiento y de los parametros fundamentales (verificacion del tarado, regulacion,
accionamientos) de los relojes astronémicos ubicados en los cuadros de maniobra.

La ESE efectuaré las reparaciones de los fallos detectados que le correspondan y emitird un
informe del estado de los equipos como resultado de la revisién. El informe lo entregara al
Ayuntamiento de Palencia para que realice las reparaciones que correspondan al Servicio

municipal
Articulo 17: Mantenimiento preventivo minimo en cuadros de maniobra

La empresa ESE, Semestralmente se llevard a cabo una comprobacién visual de su estado y
de los pardmetros de funcionamiento (tension, aparatos de medida, ausencia de protecciones

automaticas disparadas)

La empresa ESE, Semestralmente se hard una comprobacién y anotacién de funcionamiento
de los parametros fundamentales (consumos, revision termografica). También se llevara a

cabo una limpieza.

La empresa ESE, Anualmente se realizard una revision general de todos sus elementos, sin
desmontaje, y se comprobaran los aislamientos (reapretado de bornes, comprobacién y
medidas de puestas a tierra) y el equilibrado de fases y la instalacion eléctrica.

La ESE emitird un informe del estado de los equipos como resultado de la revision. El
informe lo entregara al Ayuntamiento.

Articulo 18: Verificacién e inspeccion reglamentaria de la INSTALACION

En virtud del articulo 13 del Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de
Alumbrado Exterior (REEIAE), periédicamente se comprobara el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos de eficiencia energética mediante verificaciones e inspecciones que
serén realizadas, respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y por
organismos de control, autorizados para este campo reglamentario segtn lo dispuesto en el
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Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.

El calendario sera el que se indica a continuacion:

- Verificacién inicial, previa a su puesta en servicio: todas las instalaciones.

- Inspeccidn inicial, previa a su puesta en servicio: las instalaciones de mas de 5 kW de
potencia instalada.

- Verificaciones cada cinco afios: las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada.

- Inspecciones cada cinco afios: las instalaciones de mas de 5 kW de potencia instalada.

La ESE llevaré a cabo, por su cuenta, la realizacion de todas las verificaciones € inspecciones
reglamentarias, y debera conservar los certificados de inspeccién o de verificacion durante el
tiempo que dure este contrato, entregdndoselos al Ayuntamiento a la finalizacion del contrato.
Igualmente remitird una copia de dichos certificados al Ayuntamiento en el momento en que
se obtenga alguno de estos certificados.

Articulo 19: Centro de Control y Sistemas de Control de cuadros .

La ESE dispondra de un Centro de Control compuesto por el personal y medios contemplados
en su oferta. Se entiende por Centro de Control el conjunto de medios humanos y materiales
e la ESE que estard mas en contacto con los técnicos municipales, y a través del cual se
rsaran las o6rdenes de trabajo, notas de servicio, informes, etc., sirviendo se nexo de unién

entre la ESE y el Ayuntamiento de Palencia.

wstema de control a instalar en cada uno de los cuadros debera contar, como minimo, con
las stguientes caracteristicas y/o elementos:

e La unidad central de procesamiento (CPU): Debera disponer de control de diagnostico
interno e historico de eventos, y vigilar la tensién en las tres fases de corriente que

u llegan al armario. Debera ser capaz de ejecutar de forma auténoma tareas complejas a
partir de las configuraciones realizadas por el usuario. Los datos se almacenaran
localmente hasta su envio programado o bien se transmiten de inmediato, segun el
caracter de la informacion.

e Switchs, o relés: que permita el control del encendido o apagado de la instalacion
mediante la CPU.

e Moddulos que permiten la monitorizacion: Permiten la deteccion de corriente en el

J centro de mando y dispone de un detector de derivaciones. Sensor de apertura de

puerta. Sensores de fugas y de fases, de modo que la unidad puede localizar averias en
fases, circuitos, contactores, disyuntores, etc.

e interfuz que permita la comunicacién bidireccional con equipos compatibles con RS
485 de todo tipo de fabricantes. Recopila lecturas y datos que transfiere al modulo
CPU que funciona como concentrador de datos.

e Bateria que permita mantener los datos de la CPU intactos en caso de corte del
suministro.

e Antena y tarjetas de telecomunicaciones.

14
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CAPITULO IV: GARANTIA TOTAL.- PRESTACION P3

Articulo 20: Prestacion P3.

La ESE aportard los medios materiales necesarios para conservar constantemente en
funcionamiento y en buen estado el material y los componentes de la INSTALACION.

Para ello, el servicio de mantenimiento municipal deberd disponer de stock suficiente, en
forma de luminarias y ldmparas, que no sera inferior a un 1% de todo el material instalado, de
modo que cualquier punto de luz averiado o cuyo flujo luminoso sea inferior al minimo
cotrespondiente al final de su vida til, pueda ser reparado antes de 48 horas de su baja o, en
aquellos casos en los que por su importancia o singularidad lo requiera, en el plazo fijado por

el Ayuntamiento.

Posteriormente, los equipos deteriorados, retirados por el Servicio Municipal, seran
entregados a la ESE para que pueda analizar las causas de su incorrecto funcionamiento y
pueda realizar la reparacién o reposicion. El coste de los envios de material sera por cuenta de

la ESE.

La reposicion de los diversos elementos se efectuard con materiales de las mismas
caracteristicas y calidades que los primitivos, los cuales seran comprobados por los técnicos
del Ayuntamiento, quienes podran rechazar los materiales que no cumplan estas condiciones.

Asi mismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposicion deberan
guardar la estética y la uniformidad del resto de las instalaciones del rea.

En el caso de que el Ayuntamiento, en el transcurso del contrato, considere que el material
que debe reponerse es de caracteristicas anticuadas o inadecuadas a las circunstancias del
momento, podra exigir a la ESE que los sustituya por productos ajustados a la actual

tecnologia.

Igualmente existira un servicio telefonico de contacto en las oficinas de la ESE a lo largo de
las 24 horas del dia donde se puedan enviar los avisos y reclamaciones.

Asimismo se establecerd un sistema de comunicacién para poner en conocimiento de las
deficiencias detectadas desde el centro de control de la ESE a los servicios de mantenimiento
municipales y que puedan proceder a su arreglo en un plazo maximo de 48 horas.

A partir de las llamadas recibidas, la ESE creard un registro electronico donde se reflejara la

fecha y la hora de cada llamada, el aviso recibido y las acciones realizadas para subsanar la
posible averia. Este registro estard permanentemente actualizado y a disposiciéon del

Ayuntamiento.

Articulo 21: Prestaciones no Incluidas.

No se incluiran en las prestaciones anteriores las siguientes:
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1) Suministro y transporte de piezas de recambio que no estén cubiertas por la Garantia
Total y que el Adjudicatario indicara en su propuesta, de acuerdo a este Pliego.

2) Los trabajos realizados para adecuar las instalaciones a nuevas normativas no
existentes en la fecha de contrato.

3) Los trabajos de transformacion, reestructuracién o modificacion de las instalaciones
no previstos en la Garantia Total y que el Adjudicatario indicard en su propuesta, de
acuerdo a este Pliego.

4) Estas prestaciones fuera de contrato seran facturadas, después de la ejecucion de las
prestaciones definidas y tras un presupuesto debidamente aceptado por el

Ayuntamiento de Palencia.

16



D

VIl CENTENARIO DEL ESTUDIO GENERAL

UNIYERSIHXS
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PXLENFINX
Medio Ambiente PRIMERA UNIVERSIDAD DE ESPANA

CAPITULO V: OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE LAS
INSTALACIONES DEL ALUMBRADO EXTERIOR.- PRESTACION

P4
Articulo 22: Prestacion P4:

La ESE ejecutara, a su cargo, las inversiones de ahorro propuestas en la Memoria Técnica
presentada en el Documento B3 de su oferta para la mejora y renovacion de las instalaciones
del alumbrado publico exterior.

La ESE gestionard la ejecucion, puesta en marcha, pruebas y legalizacion de la nueva
INSTALACION de acuerdo con el calendario incluido en la oferta. Para ello dispondra de un

plazo maximo de 4 meses.

La ESE inspeccionaré y supervisara por su cuenta las fases de suministro, montaje y puesta en
marcha de la nueva INSTALACION vy de sus pruebas de funcionamiento, asumiendo las
responsabilidades que se pudieran derivar por cualesquiera dafios y/o perjuicios, ya sean
directos o indirectos que pudieran causarse en el proceso de renovacion de la INSTALACION
por ella misma o sus Proveedores.

El calendario de ejecucién, puesta en marcha y pruebas podré ser modificado de mutuo
acuerdo entre la ESE y el Ayuntamiento de Palencia, en el caso de que concurrieran causas de
fuerza mayor o surgieran imprevistos que impidieran el cumplimiento de los plazos
inicialmente estipulados.

Todo el material eléctrico que se desinstale, fruto de las actuaciones y sustituciones previstas
en este articulo, seran entregados al Ayuntamiento de Palencia en la ubicacion que se indique,
y en condiciones tales que sea posible su reutilizacion posterior. En caso de que se detecte
dificultades en algin momento para su desinstalacion, que suponga la pérdida de
funcionalidad del material, deberan avisar previamente a los Servicios Técnicos Municipales.

Si en algun punto de alumbrado existente no fuera preciso la instalacién de luminaria por
cumplir la nueva instalacion con los niveles luminicos exigidos, deberd desmontarse
igualmente dicho punto, incluido el soporte, columna o baculo, y debera reponerse
adecuadamente la instalacion eléctrica.

La aceptacion de la nueva INSTALACION por parte del Ayuntamiento tendréd lugar una vez
se hubiere verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realizacién de las
pruebas adecuadas para cada equipo y para el conjunto de LA INSTALACION. Dichas
pruebas seran realizadas bajo la responsabilidad de la ESE y de sus Proveedores en presencia
de un representante del Ayuntamiento. Las mismas verificaran el cumplimiento de preceptos
recogidos en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.

No tendré lugar la aceptacién de la nueva INSTALACION cuando, durante la realizaci6on de

las pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto cualquier tipo de
deficiencias, defectos, fallos y/o anomalias derivadas de un incorrecto diseflo, vicios O
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defectos de los elementos o equipos que conforman la nueva INSTALACION, montaje,
puesta en marcha o mediciones luminotécnicas de la misma.

Una vez resulten satisfactorias las pruebas y mediciones, el Ayuntamiento de Palencia
suscribird conjuntamente con la ESE y por duplicado ejemplar, un Certificado de Aceptacion
de la nueva INSTALACION, por el que se entenderd a los efectos de este contrato como
reconocimiento expreso del primero de haber recibido ésta a su entera satisfaccion y que
servird para marcar el inicio del plazo de afios indicado en la duracion del contrato.

Una vez suscrito el Certificado de Aceptacion, la ESE asume las responsabilidades de gestion,
mantenimiento y garantia de la nueva INSTALACION en las mismas condiciones
contempladas en el Contrato para las Prestaciones P1 P2’ y P3.

En virtud de lo pactado en el presente contrato, a la finalizacién del mismo todos los
elementos y componentes adquiridos por la ESE para la nueva INSTALACION, seran
propiedad del Ayuntamiento. Consecuentemente, la ESE no podra contraer préstamos, tomar
créditos ni asumir obligaciones de ninguna especie por las que cualquier elemento, o LA
INSTALACION en su conjunto, pueda quedar afecto como garantia de cumplimiento de las

mismas.
Articulo 23: Definicion de inversiones

A los efectos del presente contrato, la prestacién del servicio comprende, como minimo las
siguientes actuaciones:

Sustitucién de, al menos, el 50% de las Luminarias por Luminarias de tecnologia LED
en un plazo méximo de seis (6) meses desde la firma del presente contrato o entrada
“\_ en vigor de dicho Pliego

Telegestion. La gestion telematica de las farolas debe permitir, entre otras cuestiones

fécnicas especificadas en el articulo 6 del presente pliego, la comunicacion de las

ias y otras incidencias a los servicios técnicos del Ayuntamiento encargados del
mantenimiento de las luminarias en un plazo no superior a 24 horas.

- Telegestion alumbrado ornamental: Asimismo se plantea la incorporacién a los 18
cuadros de del alumbrado ornamental de los Edificios Histéricos (los proyectores
quedan fuera de dicho contrato) de un sistema de gestion del encendido y apagado
centralizado.

- Sustituciones ocasionales. La ESE deberd suministrar el material de repuesto

necesario para la sustitucion de aquellas lamparas que queden fuera de servicio antes

de la finalizacién de su vida util en el plazo de tiempo establecido en su oferta. El
coste de dichos suministros solo correrd a cargo del Ayuntamiento cuando las causas

de la incidencia que ha motivado la sustitucidn sean ajenas al adjudicatario.
- Realizacién, como minimo, de un control punto a punto en las luminarias conectadas

al cuadro n° 46 del Anexo L.
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CAPITULO VI: OTRAS ACTUACIONES
Articulo 24: Robo de electricidad, obras ajenas y otras causas

La ESE est4 obligada a detectar y comprobar la realizacion de cualquier trabajo ajeno a la Red
de Alumbrado Publico, realizado por otras empresas y que puedan afectar a la misma,
poniendo diariamente en conocimiento del Ayuntamiento las incidencias que por estos
motivos se produzcan.

En ningdn caso el Ayuntamiento de Palencia serd responsable de los dafios que se puedan
ocasionar por estos trabajos, debiendo la ESE hacer frente a la reparacion y costo de los
citados dafios, pudiendo hacer uso en cualquier momento de las reclamaciones a terceros que

hubiera lugar.

Articulo 25: Operaciones casuales

La ESE estard a disposicion del Ayuntamiento de Palencia para cuantas reuniones sean
necesarias para colaborar en obras y proyectos del Ayuntamiento que puedan afectar a la Red
de Alumbrado Publico Exterior.

Articulo 26: Seguros de la instalacion.

La ESE asume los riesgos por dafios y pérdidas totales o parciales de los elementos y/o
[ equipos que conforman la INSTALACION, por robo, por incendio, cualquiera que sea la

causa a que responda.

Con tal motivo la ESE se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobacién del
Ayuntamiento, y por cuantia suficiente en las sumas aseguradas, la poliza o polizas de seguros
LB que cubran de manera suficiente al menos:

e Dafios a terceros y responsabilidad civil por la explotacion.

e Incendio, explosion, rayo y adicionales incluidos los riesgos extensivos de dafios por
huelgas y acciones tumultuosas con inclusion de la prima del consorcio de
compensacion de seguros para riesgos catastroficos.

e Robo y expoliacion.

La ESE se obliga a remitir al Ayuntamiento de Palencia, de manera inmediata, y en todo caso,
en un plazo no superior a treinta dias naturales desde la fecha de su formalizacion, copia
acreditativa de dichas Pélizas y de todas sus renovaciones, no quedando obligado este Gltimo
con la Aseguradora al pago de las primas que seran de unica cuenta y cargo de la ESE.

El beneficiario de la péliza o polizas que suscriba para garantizar tales riesgos sera el
Ayuntamiento. El pago de la indemnizacién o indemnizaciones en caso de siniestro, debera
ser por tanto satisfecho directamente al Ayuntamiento por la Entidad Aseguradora.
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El periodo durante el cual deberdn mantenerse en vigor tales pdlizas coincidird con la
duraci6n del presente contrato, estando sujeto a las mismas prérrogas que el mismo pudiere

sufrir.

La ESE informar4 por escrito al Ayuntamiento, en caso de siniestro y con independencia de
su gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a comunicar su acaecimiento a la
entidad aseguradora, precisando su naturaleza, la fecha, el lugar y las circunstancias del
mismo, asi como la indole y valoracién provisional de los dafios producidos.

En caso de siniestro, el importe de la indemnizacion recibida de la Compafiia Aseguradora
sera destinado por el Ayuntamiento a la reconstruccion o reparaciéon de LA INSTALACION,
transfiriendo a la ESE parte de los importes recibidos, que correspondan por equipos y

material.

—
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CAPITULO VII: DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR
Articulo 27: Proyecto de Organizacion y gestion del servicio propuesto

Para todos los apartados siguientes deberd especificarse el coste asociado a la propuesta. Este
coste deber4 reflejarse convenientemente en el Plan Econémico Financiero a entregar anexo a

la oferta econémica.
1) Medios personales adscritos al Servicio

Los licitadores describiran de forma detallada como pretende llevar a cabo los trabajos
necesarios para la gestion del servicio, con los medios humanos que pone directamente a
disposicion del mismo, estructura y organigrama del personal, categoria profesional,
retribuciones salariales, convenio colectivo de aplicacién, dedicacion, funciones, turnos de
trabajo, plan de prevencion de riesgos laborales, planes de formacién y promocién del
personal, etc.

2) Medios materiales y técnicos adscritos al Servicio

Los licitadores aportarin una descripcion de los medios materiales y técnicos que se
comprometen a adscribir al Servicio, con su valoracion econdmica,

3) Metodologia de gestién y mejora del Servicio

Explotacion, mantenimiento, conservacion y mejora de los elementos de afectos al servicio,
donde los licitadores describiran la metodologia, programacién y medios que se destinaran a

éstos.

Articulo 28: Plan Director del Servicio

El Plan Director se entiende como el conjunto de renovaciones, obras nuevas € innovaciones
tecnoldgicas que el licitador propone que se realice durante el periodo contractual para

asegurar la prestacion del servicio tanto en cantidad como en calidad. Debera contener, con
las especificaciones que se indican en el pliego de clausulas técnicas, los siguientes apartados:

1. Diagnéstico de las infraestructuras del servicio
2 Plan de inversiones a realizar durante la vigencia de la concesion

Este Plan contendra con detalle los siguientes apartados:

1) Descripcién detallada del conjunto de obras e innovaciones tecnoldgicas que
componen la solucién propuesta, distinguiendo

e Obras necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del servicio, desde
el punto de vista de la seguridad eléctrica e industrial.
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e Actuaciones de innovacion tecnoldgica en el &mbito de la gestion del servicio,
con atencioén especial al cumplimiento de las necesidades que han motivado el
presente procedimiento, a saber, la eficiencia medioambiental y econémica.

2) Agrupacion de las inversiones en funcién de su desarrollo cronoldgico.
3) Valoracién econdmica, a modo de anteproyecto, de todas las obras y actuaciones

propuestas.

En este apartado se valorardn todas las obras y actuaciones, sin distinguir el origen de la
financiacién. Solo en la oferta econémica los licitadores manifestaran el importe de la

inversion que toman a su cargo.
3 Tablas de verificacion de documentacion técnica de las luminarias ofertadas

Se incluiréa la documentacion técnica justificativa donde se compruebe el cumplimiento de las
exigencias técnicas recogidas en el presente pliego, asi como el cumplimiento de los
Certificados y ensayos recogidos en el Anexo II, de requisitos técnicos para luminarias LED
ofertadas.

Articulo 29: Plan Econémico - Financiero del Servicio

Este estudio deberd ser realizado por los licitadores con el mayor rigor y minuciosidad
posible. Debera tenerse especial atencidn a las siguientes premisas:

1) Se deber4 reflejar todos los costes derivados de los articulos 27 y 28 anteriores.

caso de no coincidencia entre el valor ofertado por un concursante y el resultante de sus
alores desglosados, su puntuacion por éste apartado serd nula. Se tendra especial atencion al
n e inversiones a cargo del adjudicatario que se hayan propuesto en el modelo de
sicion econdmica.

2) Los licitadores deberan incluir en su oferta un modelo econémico a euros corrientes que

comprenda todos los afios de duracion del contrato.

3) Los licitadores habrén de considerar los datos iniciales aportados por el Ayuntamiento en el
denominado afio cero de la concesion y determinaran los gastos de partida para su primer afio
(afio 1) de la concesién, al que se referirn los gastos presentados en el modelo de Plan

Econdmico-Financiero entregado por el Ayuntamiento.

4) Se debera entregar memoria explicativa del Plan Econémico- Financiero propuesto por los
licitadores.
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CAPITULO VIIi: BASES ECONOMICAS DEL CONTRATO
Articulo 30: Régimen econémico del contrato

El régimen econémico que regird el contrato durante todo el periodo establecido en las
clausulas siguientes sera el siguiente:

e El adjudicatario, a cambio de la inversion necesaria para la satisfaccion de las
necesidades que originan este procedimiento (mejora en la eficiencia medioambiental
y econdémica del servicio), percibird, con periodicidad mensual, un cantidad anual
equivalente al gasto total sufragado por el Ayuntamiento de Palencia en concepto de
alumbrado publico (Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas) durante los doce
meses anteriores a la fecha de inicio del presente procedimiento de adjudicacion.

e FEsa cantidad se verd minorada, Unicamente €l primer afio , por el descuento ofertado,
expresado en forma de porcentaje de ahorro respecto de la cantidad anual equivalente
al gasto total sufragado por el Ayuntamiento de Palencia en concepto de alumbrado
publico (Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas) durante los doce meses
anteriores a la fecha de inicio del presente procedimiento de adjudicacion. Por:tanto, el
descuento del primer afio se establece como minoracion del precio del contrato y
formaré parte de los criterios de adjudicacion objetivos previstos en el presente pliego.

Articulo 31: Bases economicas de referencia.

1. Sin perjuicio de que las condiciones técnicas y econémicas del Contrato se determinaran en
base a la oferta y con el objetivo de establecer pardmetros, sin validez contractual, que sirvan
de fundamento para su orientacién por los aspirantes interesados, se han establecido las
siguientes cantidades de referencia:

¢ El consumo anual aproximado 2.011 de electricidad para las instalaciones del
alumbrado objeto del contrato asciende a la cantidad de 3.035.027,93 KWh.

e El gasto total sufragado por el Ayuntamiento de Palencia en concepto de alumbrado
publico en los cuadros que configuran la INSTALACION: 400.000 € + IVA

o El nimero de puntos de luz estimados para las instalaciones del alumbrado objeto
del contrato asciende a 3.139 unidades.

e El numero de cuadros de control de las lineas del alumbrado objeto del contrato
comprende 34 unidades + 18 cuadros de alumbrado de Edificios Historicos.

e La inversion estimada en la auditoria energética para la adecuacion de las
instalaciones de alumbrado del municipio a los requisitos del Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior asciende a 2.500.000
euros.

e El potencial de ahorro del consumo de electricidad de las instalaciones de alumbrado
exterior por su adecuacion a los requisitos del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior se estima en 2.000.000 KWh anuales.

23



VIII CENTENARIO DEL ESTUDIO GENERAL

il UNIVERSTHXS

 f[+gl) AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PXLENFINX

6 %j@ Medio Ambiente PRIMERA UNIVERSIDAD DE ESPANA
N

Articulo 32: Presupuesto.

1 El presupuesto maximo total del contrato para la ejecucion de las prestaciones P1, P2°, P3 y
P4 asciende a la cantidad anual de 400.000 euros + IVA.

Dicha cifra corresponde al coste anual que le ha representado al Ayuntamiento los costes de la
electricidad consumida y facturada por la compafiia comercializadora.

2. Los licitadores deberan valorar el coste de sus suministros y servicios de acuerdo al alcance
y condiciones establecidos en los documentos que forman parte de la convocatoria, teniendo
presente que el precio seré fijo y revisado conforme el articulo 35.

3. A todos los efectos se entenderd que en las ofertas que se presenten estaran incluidos todos
los gastos que el Adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones
contratadas, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transportes, dietas y
desplazamientos, honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados,
emision de certificados y toda clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido

(IVA).
Articulo 33: Plazo de duracion del contrato.

H 1. El presente contrato tendrd una duracién de 12 aiios. El plazo comenzard a contar desde el
momento que se firme con el Ayuntamiento de Palencia el Acta de comprobacién de las

instalaciones recogido en el articulo 22.

Este plazo se considera suficiente para cubrir los costes de ejecutar la Prestacion P4 y
amortizar su coste con los ahorros econdmicos que su puesta en servicio generara.
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Articulo 34: Criterios de Adjudicacion

La valoracion de las ofertas se realizard de conformidad a la documentacién presentada, y se
regulara en base a una puntuacién total de 100 puntos de acuerdo con la ponderacion que se

indica en los apartados siguientes.

La adjudicacion recaera en la oferta que presente la maxima puntuacion de todas aquellas que
alcancen una puntuacién total de, al menos, la mitad de puntos de los criterios subjetivos,
como suma de la puntuacién obtenida en cada uno de los cinco apartados mencionados a
continuacion.

1. Descuento econémico con una puntuacién maxima de ......c....... E— 30 puntos.

Se asignar4 la mayor puntuacién al licitador que oferte una cuantia mayor en términos del
descuento Unicamente para el primer afio, expresado en forma de porcentaje de ahorro
respecto de la cantidad anual equivalente al gasto total sufragado por el Ayuntamiento de
Palencia en concepto de alumbrado publico (articulo 32 anterior), se concedera 1 punto por
cada 0,1% de descuento que se presente hasta un maximo de 30 puntos X

2. Mejoras presentadas con una puntuacién mAXima de ....cceceeecinnivsenssens 40 puntos.
1) Aumento de luminarias tipo Led frente a las minimas exigidas..........cceuee 25 ptos

Teniendo en cuenta que el pliego de prescripciones técnicas del presente procedimiento
establece la obligatoriedad de modificar o sustituir a tipo LED al menos el 50% de todas las
luminarias de la INSTALACION, se considerard como mejora el aumento con respecto al
minimo, del porcentaje de Luminarias de este tipo..

Este criterio de valorard con un méximo de 25 puntos la oferta con mayor porcentaje de
luminarias LED ofertadas y proporcional el resto hasta el 50%, que obtendra 0 puntos.

2) Mejora en cuanto a control de luminarias punto a punto. .......occewucesiinese 15 ptos
Teniendo en cuenta que el pliego de prescripciones técnicas del presente procedimiento

establece la obligatoriedad de controlar punto a punto al menos las luminarias del cuadro n°
46, se considerara como mejora el aumento del control por luminaria punto a punto del resto

de cuadros.

Este criterio de valorard con un maximo de 15 puntos al mayor numero de luminarias
controladas punto a punto y proporcional el resto.

3. Valoracién técnica de la propuesta de Organizacion y gestion del servicio propuesto
con una puntuacion MAXima de ...ciiiemmeieieseinensie 15 puntos.

La asignacién de puntuacién se realizaré valorandose los siguientes apartados:

a) Medios personales adscritos al Servicio
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- Se valorara la idoneidad de los medios personales materiales y técnicos adscritos al
Servicio para el caso particular de la ciudad de Palencia.

b) Metodologia de gestién y organizacion del Servicio

- Se valorara la fiabilidad, y accesibilidad del programa de telegestién ofertado, asi
como los pardmetros de control, y el formato y facilidad de acceso, graficas para

control mensual,
- Se valorara la explotacion, mantenimiento, conservacion de los elementos de afectos

al servicio, donde los licitadores describiran la metodologia, programaciéon y medios
que se destinaran a éstos, asf como los protocolos de colaboracién entre el Servicio de
mantenimiento del Ayuntamiento de Palencia y la empresa ofertante.

- Se valorard la propuesta de horario de encendido y apagado de la Red de Alumbrado
Publico y su justificacion.

- Se valorara la propuesta de Garantia Total de la Prestacion P3, indicando el porcentaje
de material en stock a suministrar al Ayuntamiento, asi como el resto de materiales
contenidos en su propuesta de garantia total y los que quedan fuera.

4. Valoracién de la Memoria Técnica de la Prestacion P4 de Obras de Mejora y
Renovacién de las Instalaciones de Alumbrado Publico para conseguir una mayor
eficiencia energética. Con una puntuaciéon mixima de 15 puntos

>¢ valorard la solucion técnica propuesta en el Plan Director presentado por el ofertante segiin
apartado 2 del articulo 28 del presente pliego.

valorard la homogeneidad de la oferta presentada, la justificacion técnica empleada a la
hory, de adoptar soluciones y el grado de detalle de cada una de las soluciones propuestas,
tanto {esde el punto de vista luminico como de seguridad industrial

Se realizard un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo la Administracion
titular de las instalaciones no otorgar puntuacién en alguno o todos los apartados, en funcién
de la calidad técnica apreciada.

Articulo 35: Revision de precios

1. Una vez transcurrido un afio desde la firma del Documento de Aceptacion de la Instalacion,
recogido en el articulo 22 del presente pliego, procedera la revisién de precios del contrato.

2. El precio anual por prestacion del servicio serd revisado el dia 1 del mes siguiente al de la
firma del Documento de Aceptacién de la Instalacion, cada afio de acuerdo con el siguiente

coeficiente:

Se utilizard un coeficiente multiplicador (Kr) que se aplicard al importe del precio por
prestacion del servicio ofertado:

26



“(

VIIl CENTENARIO DEL ESTUDIO GENERAL

UNIVERSIHXS
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PXLENEINX
Medio Ambiente PRIMERA UNIVERSIDAD DE ESPANA
IPC E
Kr=0,42—L+0,5="
IPC, E,

IPC, = Indice nacional de precios al consumo en el momento de la ejecucion t, publicado en el
B.O.E. correspondiente al mes de firma del Documento de Aceptacion de la Instalacion del
afio que corresponda la revision.

IPC, = Indice nacional de precios al consumo, publicado en el B.O.E. correspondiente al mes
y afio en que se realiz6 la firma del Documento de Aceptacion de la Instalacion del nuevo

servicio.

E, = Indice de coste de la energia en el momento de la ejecucion t, publicado en el IPRI,
epigrafe E “Produccion y distribucion energia eléctrica y gas”. correspondiente al mes de la
firma del Documento de Aceptacion de la Instalacion del afio que corresponda la revision.

E, = Indice de coste de la energia en la fecha de licitacion, publicado en el IPRI, epigrafe E
“Produccidn y distribucion energia eléctrica y gas”, correspondiente al mes y afio en que se
realizé la firma del Documento de Aceptacion de la Instalacion.

Articulo 36: Forma de pago.

El pago se realizard en mensualidades, previa presentacion de factura por el Adjudicatario, y
previo informe favorable de los Servicios Técnicos de la Administracién titular de las

instalaciones.

Esa cantidad se verd minorada, unicamente el primer afio, por el Descuento ofertado,
expresado en forma de porcentaje de ahorro respecto de la cantidad anual equivalente al gasto
total sufragado por el Ayuntamiento de Palencia en concepto de alumbrado ptblico durante
los doce meses anteriores a la fecha de inicio del presente procedimiento de adjudicacion.

Por tanto, el descuento se establece como minoracion, en porcentaje, del precio del contrato y
formard parte de los criterios de adjudicacion objetivos previstos en el presente pliego.

Articulo 37: Ayudas y subvenciones.

1 Si por la naturaleza de las actuaciones a las que se refiere este contrato y concretamente a la
Prestacion P4, hubiera lugar a solicitar cualesquiera ayudas y/o subvenciones de cualquier
organismo de la Administracion Estatal, Autondmica, Local o Comunitaria, o cualquier otro
Ente publico o privado, nacional o internacional, el Adjudicatario las solicitara haciendo
constar la existencia del presente contrato de servicios energéticos, debiendo incluir en la
instancia que en tal sentido se formule el siguiente texto entrecomillado:

“Bl Adjudicatario se obliga a destinar el importe total de la ayuda/subvencion que se le
conceda a la amortizacién de las inversiones acometidas para el Ayuntamiento de Palencia de
acuerdo con el contrato suscrito por ambas partes el de de2.01_.”
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2. Si por la norma reguladora de su concesién, esta ayuda o subvencién tuviera que ser
demandada por el Ayuntamiento de Palencia, como propietario o titular de las instalaciones,
este las solicitard obligandose a destinar el total del importe de la ayuda/subvencion que se le
conceda a la amortizacion de la aportacion econdmica efectuada por el Adjudicatario para

acometer las obras.

3. En caso de resolucion favorable, el Ayuntamiento de Palencia y el Adjudicatario destinaran
todos los importes de las ayudas y subvenciones, a la amortizacién de la aportacion
econdmica efectuada por el Adjudicatario en el proyecto. El Ayuntamiento de Palencia o el
Adjudicatario, en su caso, una vez reciba el importe total de la subvencién o cualquier
cantidad a cuenta, vendré obligado a comunicar tal circunstancia a la otra parte, poniendo a
disposicion las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su concesidn
permitiese su directa transferencia al Adjudicatario.

4. La aplicacion del total del importe de dichas ayudas y subvenciones a la amortizacién de la
inversién del Adjudicatario, se efectuard considerando el importe recibido como un ingreso
extraordinario, disminuyendo, por ello, el coste mensual del Contrato. El nuevo coste del
contrato, en euros, se reducird en la cantidad que resulte de dividir el importe de las ayudas y
subvenciones por el mimero de meses pendientes hasta la finalizacién del contrato. La
( cantidad resultante sera el nuevo precio del contrato y serd revisable anualmente.

Fdo D Gabffel Rubi Montes
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ANEXO I: DESCRIPCION DE LA INSTALACION OBJETO
DEL CONTRATO.

ANEXO I: DESCRIPCION DE LA INSTALACION OBJETO DEL CONTRATO. cccovovervnerensrssnssrssnsansseses 1
CAPITULO I: RELACION DE CUADROS Y LUMINARIAS ...t 2
CAPITULO II; DE REQUISITOS TECNICOS LUMINICOS A TENER EN CUENTA wooooivviinnsmnnininninns 9

ANEXO 2 REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGIA1

2

LED DE ALUMBRADO EXTERIOR ..ccvciinicmsiinnsinsernisneissssersasnerisaassasssmsssntsssssimossiostsisssssonsonsssisiassartasessssess
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CAPITULO I: RELACION DE CUADROS Y LUMINARIAS

A continuacién se incluyen para cada instalacion objeto del concurso:

e una ficha del cuadro de alumbrado, donde figuran las caracteristicas técnicas y la
relacién de luminarias conectadas al cuadro.

e un plano de la disposicién de las luminarias dependientes de dicho cuadro indicando
modelo, potencia y altura.

e Un listado de calles afectas al cuadro con la clasificacién de la misma en funcién de
los niveles luminicos fijados en el Capitulo II.

e Asimismo se incluird una descripcioén del cuadro donde se incluyen aspectos técnicos
relevantes de cara al contrato.
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cuadro |calle tipo
141 |AVENIDA CUBA PRINCIPAL
127 |corpoea TERCIARIA
127 |GRANADA TERCIARIA
127 |MALAGA TERCIARIA
127  [SEVILLA TERCIARIA
126 |ALAVA TERCIARIA
126 |GUIPUZCOA SECUNDARIA
126 [LEVANTE TERCIARIA
126  [vizcava impares TERCIARIA
Wk IA:\'\,/\;I\SDA CARDENAL CISNEROS v
125  |AVENIDA CATALURA PRINCIPAL
125 |[RENOAREVES CATOLICOS I—
125 |EXTREMADURA TERCIARIA
125 |ISLAS CANARIAS SECUNDARIA
125  [vizcAYA pares TERCIARIA
116 |PLAZUELA DE SANTA ANA PLAZA
116 |CARRETERALEON PRINCIPAL
116 |AVENIDA VIRALTA SECUNDARIA
116 |TRAVESIA DE VINALTA TERGIARIA
116  |ONGE PARADAS TERCIARIA
109 |AVENIDA DE ASTURIAS PRINCIPAL
1109 _|cAMINO DE LOS TRES PASOS SECUNDARIA
\103 |PARQUE JARDINCILLOS PARQUE
98  |PLAZA DE CERVANTES PLAZA
98\ |sorarTalts PLAZA
\98 [PLAZA JUAN XX PLAZA
9% |CANONIGO DE SAN MARTIN TERCIARIA
/' 98\ |CUARTEL DE SAN FERNANDO TERCIARIA
98 JKERMANOS MADRID SECUNDARIA
98  [HsPITAL TERCIARIA
98  |LUIS GUANELLA TERCIARIA
98  |MANFLORIDO SECUNDARIA
98 “D"QZ ?il_“;‘g L SECUNDARIA
98 |monJAs SECUNDARIA
98 |PASTORES SECUNDARIA
98 |sANFELIPE NERI SECUNDARIA
98  |SANTO DOMINGO DE GUZMAN SECUNDARIA
98 [CALLEJON EN G/ CANONIGO DE SAN MARTIN TERCIARIA
98  |CALLEJON EN C/CUARTEL DE SAN FERNANDO | TERCIARIA
96 |NIKOS DEL CORO TERCIARIA
90 |OBISPOLOZANO PEATONAL
90 |PLAZADE SAN MIGUEL PLAZA
90  [PLAZAISABEL CATOLICA SECUNDARIA
90 |PLAZA ZURRADORES PLAZA
90 |PEDRO FERNANDEZ DEL PULGAR EATONAL RESTO
90 |CARDENAL ALMARAZ SECUNDARIA
90 |poN MIRO SECUNDARIA
90 gé: s SECUNDARIA




tipo

60

cuadro |calle
90  |PORTILLO DE DONA MARIA SECUNDARIA
90  |2° CORRAL DE SAN MIGUEL TERCIARIA
90  |3° CORRAL DE SAN MIGUEL TERCIARIA
90 |DOCTRINOS SECUNDARIA
90  |GENERAL AMOR TERCIARIA
89  |CORRAL DE CALVO TERCIARIA
89  |LOS MANTEROS PEATONAL
89  |MANCORNADOR SECUNDARIA
89  |CORRAL DE MEDINA TERCIARIA
89  |CORRAL DE PINTA TERCIARIA
89  |MARQUES DE ALBAIDA PEATONAL
P
|89  |PANADERAS SECUNDARIA
\ 88 Q\//\I\E{NOIQA CASTILLA. CALZADA DE PIOXII A PTE BN L
\ 87 |BECERRO DE BENGOA SECUNDARIA
87  |CORRAL DE LA CERERA TERCIARIA
87  |SANBERNARDO PEATONAL
87  |PLAZA SAN LAZARO CALZADA SECUNDARIA
87 |BARRANTES SECUNDARIA
87  |CIRILO TEJERINA SECUNDARIA
87 |COLON SECUNDARIA
V' 87 |CONDE VALLELLANO SECUNDARIA
87  |LABONDAD SECUNDARIA
87  |SAN JUAN DE DIOS SECUNDARIA
86  |PLAZA SANLAZARO PLAZA
86  |FELIPE PRIETO SECUNDARIA
86  |ALFONSO VIII SECUNDARIA
86 |ESTRADA SECUNDARIA
86  |LAPUEBLA SECUNDARIA
86 |MARIANO PRIETO SECUNDARIA
86  |RIZARZUELA SECUNDARIA
86 |VALVERDE SECUNDARIA
84  |PLAZA ABILIO CALDERON PLAZA
84  |BERRUGUETE SECUNDARIA
84 |BURGOS SECUNDARIA
84  |DON SANCHO SECUNDARIA
84  |JOAQUIN COSTA SECUNDARIA
84  |JOSE ZORRILLA SECUNDARIA
75  |PARQUE PIO XIl PARQUE
69  [PLAZOLETAEN LA CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ PLAZA
69 |FABRICA NACIONAL, DEL 12 AL 44 SECUNDARIA
69 |OBISPO FONSECA FINAL SECUNDARIA
69  |SAN JOSE FINAL SECUNDARIA
69  |SAN JUAN DE LA CRUZ SECUNDARIA
69  |CALLEJON EN LA CALLE FONSECA TERCIARIA
60 |CAMPO DE LA JUVENTUD PARQUE
60 |PLAZA NUESTRA SENORA DEL PILAR PLAZA
BLAS DE OTERO FINAL SECUNDARIA




cuadro [calle tipo
60  |DOCTOR FLEMING SECUNDARIA
60  |FELIPE CALVO SECUNDARIA
60 |GERMAN CALVO SECUNDARIA
60 [1sAAC PERAL FINAL SECUNDARIA
60  |MATIAS NIETO SERRANO SECUNDARIA
60 [NUESTRA SERORA DEL PILAR SECUNDARIA
60  |PASEO DE SAN JOSE SECUNDARIA
60  |PINTOR OLIVA SECUNDARIA
59  |PLAZA RABI SEM TOB PLAZA
59  |BLAS DE OTERO INICIAL SECUNDARIA
59 [ELciD SECUNDARIA
59  [GARRACHON BENGOA TERCIARIA
59  |ISAAC ALBENIZ TERCIARIA
59  [MANUEL DE FALLA SECUNDARIA
59  |MARIANO ZURITA TERCIARIA
59  |SANTIAGO SECUNDARIA
59  [SINESIO DELGADO SECUNDARIA
57  |PLAZAVIRREY VELASCO PLAZA
56  |ALBERTO FERNANDEZ EATONAL RESTO
56  |CENERA DE ZALIMA EATONAL RESTO
56  |PLAZA SAN TELMO TERCIARIA
56 |PLAZAVIRREY VELASCO LATERALES SECUNDARIA
56 |CRUZYCASTILLO SECUNDARIA
)’/“‘\_ g6  |DIEGO LAINEZ SECUNDARIA
\56 |DONA JIMENA SECUNDARIA
56 \[DORA SOL Y DORA ELVIRA SECUNDARIA
Y756\ |FuPinos SECUNDARIA
r 56 \\|LOS PEREGRINOS SECUNDARIA
56 [N&LLOTELLEZ SECUNDARIA
55  [AvEDA SAN TELMO PRINCIPAL
51  |JERONIMO ARROYO PARQUE
46  |AVENIDA MADRID. ZONA CALZADA PRINCIPAL
45  |FRANCISCO VIGHI SECUNDARIA
43  |CARRETERA MADRID PRINCIPAL
41  |AVENIDABRASILIA PRINCIPAL
41  |AVENIDA ANDALUCIA PRINGIPAL
39 |aumo EATONAL RESTO
%0 ngglgéx BRASILIA ———
39  |GUATEMALA TERCIARIA
39  [HONDURAS TERCIARIA
39  [MANAGUA TERCIARIA
39  |PUERTOPRINGIPE TERCIARIA
39  |SANTIAGO DE CHILE TERCIARIA
39  |VALPARAISO TERCIARIA
35  |PLAZALAMARINA PARQUE
35  |AVENIDA REYES CATOLICOS PARQUE PARQUE
= ?L\:EITBD;A I?f%YES CATOLICOS ENTRE PADILIAY | o cipaL
35 [poGOTA PARQUE
35  |JuaNBRAVO SECUNDARIA




cuadro |calle tipo
35  |MALDONADO EATONAL RESTO
31  |AVENIDA CAMPOS GOTICOS PRINCIPAL
31  |EUGENIA DE MONTIJO TRAMO FINAL SECUNDARIA
31  |LOS ALAMOS FINAL SECUNDARIA
31  |[MARGARITA LA TORNERA SECUNDARIA
26  |LOS OLMOS PARQUE PARQUE
25  |PARQUE MARGARITA LA TORNERA PARQUE
25  [PLAZA SAN JUANILLO PLAZA
25  |ALONSOPARIS SECUNDARIA
25  |DORA JUANA SECUNDARIA
25  |EUGENIA DE MONTIJO SECUNDARIA
25  |FRANCISCO REINOSO SECUNDARIA
25  |HERMANOS LOPEZ FRANCOS SECUNDARIA
25  |INFANTA CATALINA SECUNDARIA
25  |LOS ALAMOS SECUNDARIA

25  [LosoLmos SECUNDARIA

/ 25  |SAN JUANILLO SECUNDARIA
25  |CONCHAESPINA SECUNDARIA
25  |INFANTAISABEL SECUNDARIA
25  [LAS PALMERAS TERCIARIA
25  [LOS LIMONEROS TERCIARIA
25  [LOS NARANJOS TERCIARIA
25  |LOS NOGALES TERCIARIA
25  |LOS OLIVOS TERCIARIA
25  |LOSPINOS TERCIARIA
25  |LOS SAUCES TERCIARIA
25  |Los TILOS TERCIARIA
21  |[CRUZROJA SECUNDARIA
20 |PARQUE AVDA. DERECHOS HUMANOS PARQUE
20 |pONABERENGUELA SECUNDARIA
20  |MARIADE PADILLA SECUNDARIA
20  |MARIANA DE PINEDA TERCIARIA
20  |NUREZ DE BALBOA SECUNDARIA
20  [DONAMAYOR TERCIARIA
19  |AVDA SANTANDER PRINCIPAL
19  |BRAROSERA SECUNDARIA
19  |DONPELAYO del2al 8 SECUNDARIA
19  |FLORIDABLANCA FINAL SECUNDARIA
18  |MUROZ BERNAL SECUNDARIA
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CUADRO N° 18 MUNOZ BERNAL:
Mangueras por fachada antiguas.

CUADRO N° 19 NUNEZ DE BALBOA:
Da servicio a la Avda Santander.

Mangueras regular.

Canalizaciones regular.

CUADRO N° 20 DERECHOS HUMANOS:
Mangueras bien,

C A Canalizaciones bien.

CUADRO N° 21 CRUZ ROJA PROX 5

Mangueras bien,

C/ Canalizaciones bien.
XUADRO N° 25 PLAZA SAN JUANILLO

adro mas antiguo y deteriorado de la ciudad de Palencia.

trifasica, con una de las fases gjerciendo de neutro.
CUADRO N° 26 CALLE OLMOS

Corresponde a un parque con luminarias ESCOFET.
Mangueras bien,

Canalizaciones bien.

CUADRO N° 31 CALLE CAMPOS GOTICOS

Da servicio a la avenida de los Campos Géticos y aledafios.

Mangueras regular,

VIll CENTENARIO DEL ESTUDIO GENERAL
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nos la plaza, el resto de calles se encuentra a 2 fases y neutro, por fachada, precisa la
oracion de cable neutro en toda la instalacién, ya que actualmente se encuentra en
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Canalizaciones regular.

No tiene picas en luminarias.

CUADRO N° 39 JUAN BRAVO

Mangueras regular.

Canalizaciones regular.

CUADRO N° 40 MANAGUA

Desde el mismo contrato eléctrico se da suministro tanto al cuadro 40 y 41.
Mangueras regulat.

Canalizaciones regular.

CUADRO N° 41 BUENOS AIRES

Corresponde a toda la avda Brasilia, sin incluir las vias de Servicio.

Esté bien, lineas unipolares, no deberia dar problemas de cableado, en los cuadros las salidas
estan protegidos por fusibles.

CUADRO N° 42 AVDA MADRID PROX 39
Comparte contador con el cuadro n° 43.

Mangueras bien,

Canalizaciones bien.

CUADRO N° 43 AVDA MADRID PROX 36

Corresponde al alumbrado del barrio de la Yutera asi como a ambos lados de la carretera P-
11, hasta la primera rotonda de cambio de sentido.

Mangueras regular.
Canalizaciones regular.

CUADRO N° 44 LA YUTERA

Corresponde con las luminarias ubicadas en el aparcamiento y la calle de acceso a la
Universidad. '

4
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Mangueras bien,
Canalizaciones bien.
CUADRO N° 46 AVDA MADRID PROX 10
Corresponde al resto de la Avda de Madrid, hasta la Pza Rabi Sem Tob.
Mangueras regular.
Canalizaciones regular.
CUADRO N° 51 JERONIMO ARROYO
Parque ubicado en un lateral de la Avda Ramoén Carande, corresponde a globos.
Mangueras bien,
Canalizaciones bien.
CUADRO N° 55 SAN TELMO
Mangueras regular.
Canalizaciones regular.
CUADRO N° 56 TELLO TELLEZ

angueras bien,

alizaciones bien.

CUADRO N° 59 MANUEL DE FALLA
Cables en fachada, salvo cruces. No tiene porqué dar problemas
Mangueras bien,
Canalizaciones bien.
CUADRO N° 60 ORTEGA Y GASSET

Mangueras bien. Instalacién variada, el cableado, lo que peor puede estar es la calle Pintor
Oliva y Paseo de San José.
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Canalizaciones regular.

CUADRO N° 69 SAN JUAN DE LA CRUZ
Mangueras regular.

Canalizaciones regulat.

CUADRO N° 75 PLAZA PIO XII
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Corresponde a las luminarias de {luminacién indirecta ubicada en la Plaza de Pio XII, también

se incluye en este cuadro los proyectores del tunel.
Mangueras bien,

Canalizaciones bien.

CUADRO N° 86 LA PUEBLA

Lineas por fachada bien.

Canalizaciones de cruces de calzada pueden dar problemas.
CUADRO N° 87 COLON

Lineas por fachada, cruces de calzada pueden dar problemas.

Enganchan los contenedores soterrados de la calle Conde de Vallellano.

CUADRO N° 88 AVDA CASTILLA
La instalacion de la barandilla estara bien.
Mangueras regular.

Canalizaciones regular.

CUADRO N° 89 MAYOR ANTIGUA 69

Lineas por fachada y parte canalizada en la Calle Mancornador y Panaderas.

Las luminarias de la Calle Mancornador y Manteros disponen de luminarias de induccion.

Lineas por fachada, cruces de calzada pueden dar problemas.
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CUADRO N° 90 PLZA SAN MIGUEL

Incluye también el cuadro de iluminacién ornamental de la iglesia de San Miguel y del
Seminario.

Conectan los contenedores de la Calle Doctrinos y San Miguel.

Mangueras bien,

Canalizaciones bien. Lo que peor estd es la Calle Cardenal Almaraz, en cuanto a
canalizaciones.

CUADRO N° 96 PZA INMACULADA CONCEPCION

U El cuadro se encuentra a 220v. Las lineas son de 4 hilos, por lo que habria que cambiarlo a
380V.

CUADRO N° 98 PZA JUAN XXIlII

Mangueras bien, Alguna manguera de 750 V. Las lineas no da problemas

Canalizaciones bien.

CUADRO N° 109 AVDA ASTURIAS.
Lado izquierdo lineas deterioradas, canalizacion en mal estado.

Lado derecho esta bien.

El cuadro habria que incluir las protecciones exigidas por €l nuevo RBT.

ADRO N° 116 AVDA LEON

Avda Vifialta esta bien.
Las lineas de la Avda Ledn estan en peores condiciones.

CUADRO N° 125 CALLE EXTREMADURA

Mangueras regular.

Canalizaciones regular.

El cuadro habria que incluir las protecciones exigidas por el nuevo RBT.
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CUADRO N° 126 CALLE LEVANTE

Mangueras bien, Lineas estan bien, salvo un tramo frente al lavacoches y el cruce de la Calle
Guipuzcoa.

Canalizaciones bien.
Las farolas no tienen picas de tierra.

CUADRO N° 127 CALLE SEVILLA

Mangueras regular.

Canalizaciones regular.

El cuadro habria que incluir las protecciones exigidas por el nuevo RBT.
CUADRO N° 141 AVDA CUBA

Corresponde a la entrada de la ciudad por la carretera de Villalobon.

Se incluyen las ATPs ubicadas enfrente del Hotel AC que no figuran en los planos por ser
posteriores. Disponen de circuito especifico y lineas nuevas

El resto de lineas bien, Canalizacion bien.
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CAPITULO II: DE REQUISITOS TECNICOS LUMINICOS A TENER EN
CUENTA

Criterios Luminicos y clasificacion de las calles de Palencia

1. PUNTO DE PARTIDA

El Reglamento de eficiencia energética del alumbrado es un reglamento muy amplio donde
intenta dar cabida a todos los tipos de alumbrado existentes.

En este apartado, intentaremos ir simplificando y reduciendo las posibilidades que ofrece
{ dicho reglamento y quedarnos solo con aquellas que mejor se adapten a nuestras

caracteristicas.

Es en el Articulo 4. del Reglamento donde se define los requisitos minimos que debe cumplir
una instalacién de alumbrado vial (funcional y ambiental) en materia de Eficiencia energética.

Q)’ Por orden de importancia, los requisitos son los siguientes.

1. No superar los niveles de iluminacion previsto en la ITC-EA 02.
2. Cumplir los requisitos minimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA-01.

No obstante, aunque se empiece con los requisitos establecidos en el ITC-EA-02 es
importante la definicién recogida en la ITC-EA-01, donde distingue los distintos tipos de

.. alumbrado.

el fin de simplificar, adoptaremos los siguientes principios:

Alumbrado vial funcional: Aquel alumbrado de vias urbanas que puedan cotresponder
a un tipo de proyecto B y colocado a una altura superior a 5 metros.

Alumbrado vial ambiental: serd todo el alumbrado colocado en la ciudad con una
tura no superior a 5 metros y todo alumbrado a mas de 5 metros situado en una via

quino pueda considerarse tipo proyecto B.
1. No superar los niveles de iluminacién previsto en la ITC-EA 02.

Clasificacion de las vias:

En funcién de la velocidad del trafico, ninguna via en Palencia supera los 50 km/h, por lo
que la clasificacién A queda directamente descartada.

Para clasificacién tipo B:
Se aplicara al alumbrado vial funcional:

e BI: se aplicard para avenidas (IMD>7000) .......ccovvreevmniiimmniaisinneenes ME?2/ ME3c
e B2: pararesto de calles IMD<7.000).....c.ccocririimnmnseniismsnnsssnnnes ME4b/MES5/ME6
5
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Para clasificacion tipo D:
Se aplicaré al alumbrado vial funcional:
o D3: para calles SUDUIDANGS. ..o viimrmiimssmismm s s S3/54
Para clasificacion tipo E:
Se aplicar4 al alumbrado vial ambiental:
e EI1: Aceras a lo largo de calzada o espacios peatonales de conexion:
0 FIUjo a0 PEALONES: ovuvvrarrriririrsersismssmrissessssisissssisis s CE1/CE2/S1
o Flujo normal de peatones ........coveevivivnees U Y, S2/83/54
la vista de la clasificacién anterior definimos los siguientes niveles para las distintas vias de
>alencia:
ALUMBRADO FUNCIONAL:
Calzadas de avenidas:
e BI: se aplicara para avenidas (IMD>7000) ....ooovruimmrienimsnismmimninssniiiens ME2/ME3c
o TIluminacién media: 15-22,5 lux
e Uo=0,4
e Ul=0,5-0,7
0
\

\—*’ Calzadas de calles secundarias:

B2: para resto de calles (IMD<7.000)......ccoummuimmimmniisnmsicnssnnn ME4b/MES5/ME6
Iuminacién media: 4,5-11,25 lux

Uo0=0,35-0,4

U1=0,4-0,5

Calzadas de calles terciarias situadas entre secundarias:

o D3: para calles SUDUIDANAS...ov..vwrmmsssmmissis st S3/54
e Iluminacién media: 5-7,5 lux
e Iluminacion minima:1-1,5 lux

ALUMBRADO AMBIENTAL:

Zonas peatonales céntricas, aceras de avenidas
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o El con Flujo alto peatoness wuimmsmmsssssisaessssvossinnsvissiosssmommsiias CE1/CE2/S1
o Jluminacion media: 15-25 hux
e Uo=N/A-0,4
e TJluminacién minima: 5 lux.

Resto de aceras de vias secundarias y terciarias, parques y plazas

Flujo normal de peatones suiinssiisiisismissassinssioinsmrsamssiiasind 2/ 9 3/S4
Iluminacién media: 5-10 lux

Uo =N/A

[luminacién minima: 5 lux.

De los niveles y revision de las clasificaciones anteriores se obtiene los siguientes corolarios:

1. En las zonas peatonales no hay porqué cumplir con la uniformidad, aunque si se exigen
unos niveles minimos.

Esto implica que, cualquier alumbrado funcional que ilumine aceras no se le puede
obligar a cumplir la uniformidad mas que en la calzada.

2. Parques y jardines no se exige uniformidad.

os niveles establecidos anteriormente no se pueden superar en un 20%.

sPara viales con ALUMBRADO VIAL AMBIENTAL (H<=5M) que no se quiera exigir
unyformidad, la velocidad debera restringirse a 30km/h.
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ANEXO 2: REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES
PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DE
ALUMBRADO EXTERIOR.

1 OBJETO Y ALCANCE ...cootimirirernmimsisesess sttt snsnee 2
9 DEFINICIONES ....oovtiverrreemrerererssissersssimstss st sass s st ss s st s enes 3
D1 LUIINATIA . veeeevererereresseeoseiesessssneriassssseassststsasssasaasssss st st sttt e 3
0 T s TR OO PPt PSP S R 3
2.3 MOAUIO LE ...meriieiriiresremssisiireeeras et s 3
2.4  Sistema Led REtrofit. i 3
2.5 LUMINATIA L ceriiirerriisiribires e sttt b 3
2.6  Dispositivo de alimentacion y control electronico (DRIVER) ....cccovviniiine. 4

3 LEGISLACION APLICABLE ...oevcruecvuinnimmismssesnssntisssssssssssssssnssessissssssssssssssse 4
3.1  Adaptacién de luminaria existente de descarga a Led covvireeerenrenineninneene 4

4 DOCUMENTACION TECNICA JUSTIFICATIVA .oooovnvniiensimsmimsssssesnecees 6
4.1  Datos dE BIMPIESA: ccvuerirrimrerisessresssrireriresisses s 6
42  Memoria Técnica sobre las caracteristicas generales de la luminaria y
COTTIPOMIEIIEES .. vesveceesssnssssssssrssssesssessssess s s SEE RS 0 6
42.1 LUMINAria 0 PrOYECTOL: coouiiuemrrrseeseeeressissmsinamsessesanssissssasin st asenss 6
4.2.2 Led / MOAUIO Led:....ooiiieirerreeeereinieienssieeissss st sisnsnnssnssseces 7
42.3 Dispositivo de control electrOniCO....vmmmririermmimsirinsiisisemsssess s s 7

43  Certificados y ensayos emitidos por Entidad Acreditada sobre la luminaria

Y COMPONEIIEES. .. 1scvoerserssssereessesessensssenssssessseassbas s 000 8
43.1 LUMINATIIA O PIOYECIOT ..cvuverversrrenseesmsessinsissmssnensenssussisms s sinscssenseansnss 8

43.2 Dispositivos de control electrOniCO: .. cw e 9
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2  DEFINICIONES

Las caracteristicas basicas de los elementos integrantes de este tipo de instalaciones son
los siguientes:

2.1 Luminaria

Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma, la luz emitida por una o varias
l4mparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijacion,
la proteccién de las fuentes de luz y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en
combinacién con los medios de conexién con la red de alimentacién, asi come los
elementos que permitan su fijacion a soportes, de forma que todo el conjunto cumpla
con las especificaciones marcadas en la normativa vigente.

2\'[2 Led

'Se entiende por LED (Light Emitting Diode) como un diodo compuesto por la

superposicién de varias capas de material semiconductor que emite luz en una o mas
Jongitudes de onda (colores) cuando es polarizado correctamente. Un diodo es un
dispositivo que permite el paso de la corriente en una -unica direccién y su
correspondiente circuito eléctrico se encapsula en una carcasa plastica, de resina‘epoxi o
ceramica segun las diferentes tecnologias. ' e

tema comprendido por uno o varios LED individuales montados adecuadamente
sobre un circuito impreso con la posibilidad de incluir o necesitar otros elementos
omo, disipadores térmicos, sistemas 6pticos o fuentes de alimentacién que modificaran
% cualidades y garantias que el propio fabricante de LED individual ofrece; haciendo
ccesaria su certificacién y pruebas de funcionamiento para la correcta oferta de

caracteristicas.

2.4 Sistema Led Retrofit

Elemento de tecnologia LED para la sustitucién directa de otras fuentes de luz y equipos
auxiliares asociados, que se realizan sin justificacion fotométrica, mecénica ni térmica

del comportamiento de este sistema donde se encuentra alojado (luminaria de
instalacién existente) '

2.5 Luminaria Led

I.uminaria que incorpora la tecnologia LED como fuente de luz y que determina unas
condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. Propias de esta tecnologia.
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que implican operaciones técnicas (por ejemplo, desconectar o puentear el equipo
existente), puede comprometer la seguridad y caracteristicas de 1a luminaria original y
presenta diferentes problemas en el imbito de seguridad, funcionamiento,
compatibilidad electromagnética, marcado legal, consideraciones medioambientales y
distribucién fotométrica, caracteristicas de disipacién térmica, flyjo, eficiencia de la
luminaria, consumo, vida util y garantia.

En estos casos, el producto resultante de las modificaciones anteriormente mencionadas
se convierte en una nueva luminaria; por tanto, quien efectia dichas modificaciones
pasa a convertirse en fabricante de la misma, siendo aplicable la totalidad de la
Legislacién, asi como la responsabilidad sobre el producto, su correcto funcionamiento
y sobre su seguridad eléctrica y mecanica.
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mantenimiento de flujo total emitido por la luminaria, porcentaje de fallo del
LED y una temperatura ambiente de funcionamiento (por ejemplo: L70 B10
60.000 horas ta=25°C) donde significa que hasta 60.000 horas y a una
temperatura ambiente de funcionamiento de 25°C el flujo total emitido por la
luminaria es al menos de un 70% del inicial con una tasa maxima de fallo del
LED del 10%.

o Gréfico sobre el mantenimiento luminico a lo largo de la vida de la
luminaria, indicando la pérdida de flujo cada 4.000 horas de funcionamiento.

o Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteracién de sus
parametros fundamentales, en funcién de la temperatura ambiente exterior,

! indicando al menos de -10°C a 35°C.

\A, o Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo 6ptico y el
del compartimiento de los accesorios eléctricos, en el caso de que sean
diferentes.

4,2.2 Led / Médulo Led:

e Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Modulo LED
e Potencia del led:
o Potencia nominal individual de cada LED
" o Potencia nominal del médulo completo.
o' Flujo luminoso emitido por cada LED individualmente y por el médulo

E/ ' completo.
o Curvas de duracién de vida, en horas de funcionamiento, en funcién de la
i temperatura de unién (Tj).
o Indice de reproduccién cromética.
o Temperatura de color.

Cuando el LED o el médulo LED puedan alimentarse a diferentes corrientes 0
tensiones de alimentacién, los datos anteriores se referiran a cada una de dichas

corrientes o tensiones.

o Temperatura maxima asignada (tc) del médulo.
o Vida util estimada de cada LED y del médulo LED en horas de

funcionamiento.
4.2.3  Dispositivo de control electrénico

e Marca, modelo y datos del fabricante.

e Temperatura méxima asignada (tc)

e Tension de salida asignada para dispositivos de control de tensién constante.
Corriente de salida asignada para dispositivos de control de corriente constante.

e Consumo total del equipo electrénico.

e Grado de hermeticidad IP

e Factor de potencia del equipo.
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e Medida de las caracteristicas de emisién luminosa de la luminaria en funcién de
la temperatura ambiente exterior, en un rango de temperaturas de
funcionamiento de -10°C a 35°C.

Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberdn haber sido emitidos
preferentemente por entidad acreditada por ENAC o entidad internacional
equivalente y en su defecto, por el laboratorio del fabricante u otro externo a la

empresa.

e Certificado del cumplimiento de las normas:
o UNE-EN 62031. Médulos LED para alumbrado general. Requisitos de

seguridad.
o UNE-EN 62471 de Seguridad Fotobiologica de lamparas y aparatos que
utilizan ldmparas.
Medida del indice de Reproduccién Cromatica (
Medida de Temperatura de color correlacionada en Kelvin.
Temperatura maxima asignada (tc)
Medidas eléctricas: Tensién, corriente de alimentacién, factor de potencia y
potencia.
e Medida de eficacia del sistema (Im/W).

4.3.2  Dispositivos de control electrénico:

o . Certificado del cumplimiento de las normas:
© o UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lampara. Parte 2-13:
Requisitos particulares para dispositivos de control electronicos
alimentados con corriente continua o corriente alterna para médulos
LED.

o UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en
corriente continua o corriente alterna para médulos LED. Requisitos de
funcionamiento.

o Medida de potencia total consumida conforme a sus caracteristicas
nominales.

Palencia, 31 denfayg’de 2012
El Ingeniero I pfal Municipal

_Ado. D. Gdbriel Rubi Montes
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CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR UNA ENTIDAD ACREDITADA

1

Marcado CE: Declaracion de Conformidad y Expediente Técnico tanto de
la luminaria como de sus componentes

Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria de cada uno
de los elementos auxiliares y necesarios para de la [uminaria.
(Recomendado IP65).

Fotometria de la luminaria estabilizada en temperatura segin Norma EN
13032

Medidas eléctricas de tensién, corriente de alimentacion, potencias y
factor de potencia de la luminaria

Rendimiento de la uminaria. (%)

Medidas de Flujo en funcion de la temperatura ambiente de
funcionamiento (-10°C a35°C)

Medida del Indice de Reproduccién Cromatica. (Minimo Ra 60)

o |~ o ;o] &

Medida de Temperatura de Color. (Rango admitido: 2.800K — 4.500K, con
variaciones maximas de + 200K)

Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1
(Luminarias. Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3
(luminarias) y UNE-EN 60598-2-5 (proyectores)

10

Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 62031 (médulo LED)
y UNE-EN 62471 sobre seguridad fotobioldgica de lamparas y de
aparatos que utilizan lamparas.

11

Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 61347-2-13 y UNE-
EN 62384 para los_dispositivos de control electrénico.

12

Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (supresion de
radiointerferencias), UNE-EN 61547 (inmunidad a interferencias) y UNE-
EN 61000-3-2 (minimo contenido de arménicos)
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LA
LUMINARIA LED

1 |Nombre de la empresa

2 |Actividad social de la empresa

3 |Direccién

4 |N° |dentificacion Fiscal

5 |Domicilio

6 |N° Teléfono y Fax

7 |Persona de contacto

8 |Certificado ISO 9000

9 |Certificado 1SO 14001

10 |Catéalogo Publicado de Producto
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DATOS Y DOCUMENTACION TECNICA DE LA LUMINARIA

Marca y Modelo

Materiales de fabricacién

Forma de Instalacién

Elementos de posible reposicién

Dimensiones y Descripciones Fisicas (mm)

Fotograffas/Catalogo

Potencias, Consumo del sistema y Factor de
Potencia (VAR, W...)

Flujo Luminico total emitido (Im)

O | N | o~ lWIN|=

Flujo Luminico emitido al Hemisferio Superior
(Im)

-
o

Rendimiento de la Luminaria. (%)

—_
-

Vida atil (horas. L70, reduccién del 30% Flujol
con una tasa de fallo como maximo del 10% a
una temperatura determinada).

12

Grafico de depreciacion de flujo cada 4.000 h. de|
funcionamiento

13

Rango de Temperatura ambiente de
funcionamiento  sin  alteraciones de los
parametros fundamentales (°C)

14

Grado de Hermeticidad. (Grado I[P de

Proteccion, recomendado |IP65)
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DATOS Y DOCUMENTACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS
AUXILIARES Y NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA

-—

Marca y Modelo

Tensiones y Corrientes de Funcionamiento (V, A)

Temperaturas maximas de funcionamiento (°C)

Pérdidas

2
3
4|Potencias y factor de potencia (W, VAR)
5
6

Vida (horas)
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